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Введение
У стройства и системы телекоммуникаций в современных ус-ловиях имеют широчайшее использование. Это накладыва-ет большой объем технических и эксплуатационных требова-
ний к таким устройствам и системам, а также к их составным узлам. 
Блоки питания входят практически во все виды электронной аппа-
ратуры, и часто на общих функциональных электрических схемах их 
даже не указывают, настолько очевидно их присутствие в аппаратуре. 
Тем не менее, оговаривается перечень номиналов напряжений, токов, 
мощность по выходу каждого канала, стабильность. Но самое простое 
устройство, даже если оно из одного транзистора, требует вниматель-
ного отношения к блоку электропитания.
При создании устройств телекоммуникации блок питания или даже 
система электропитания могут быть подобраны из серийного ряда уни-
фицированных источников электропитания, выпускаемых различ-
ными фирмами в России. Но если по эксплуатационным, конструк-
тивным или другим требованиям серийно выпускаемые устройства 
электропитания не удовлетворяют потребителя, то требуется разра-
батывать новое устройство с учетом всех особенностей, предъявляе-
мых заказчиком.
В данном учебно-методическом пособии рассматриваются вопросы 
построения и принципы работы выпрямительных устройств, пассив-
ных и активных сглаживающих фильтров, параметрических стабили-
заторов постоянного напряжения и компенсационных стабилизаторов 
непрерывного действия. Развитие микроэлектроники оказало значи-
тельное влияние на источники электропитания. Компенсационные 
стабилизаторы выпускаются в микросхемном исполнении, поэто-
му в пособии рассматриваются принципиальные электрические схе-
мы некоторых отечественных стабилизаторов и способы их подклю-
чения к выпрямительному устройству. Также приведены справочные 
данные отечественных и зарубежных стабилизаторов.
6ГЛАВА﻿1.﻿﻿
Выпрямительные﻿устройства﻿﻿
гармонических﻿сигналов
Устройство и принцип работы схемы выпрямления
Однофазная однополупериодная схема выпрямления
О сновная однополупериодная (однофазная) схема выпрямле-ния (рис. 1.1, а) весьма проста [1, 2], она содержит трансфор-матор с двумя обмотками и вентиль Д. При однополупериод-
ном выпрямлении и резистивной нагрузке ток через нагрузку Rн 
проходит при положительной полуволне переменного напряжения, 
на зажимах вторичной обмотки трансформатора rобр = ∞, ток в цепи 
вентиля Д может проходить только тогда, когда анод вентиля находит-
ся под положительным потенциалом относительно катода (рис. 1.1, б). 
Это положение сохраняется половину периода u2(t) = 
1
2
T (рис. 1.1, д). 
При смене полярности напряжения u2(t) (рис. 1.1, б) анод вентиля ста-
новится отрицательным относительно катода, и вентиль находится 
под обратным напряжением (рис. 1.1, в). Амплитуда обратного напря-
жения на вентиле Uобр max равна в этой схеме амплитуде напряжения 
на вторичной обмотке (рис. 1.1, г) получается пульсирующей и имеет 
форму однонаправленных импульсов длительностью в половину пе-
риода. Такова же форма и тока нагрузки i0 (рис. 1.1, д).
Число фаз выпрямления m = 1, так как за период напряжения вто-
ричной обмотки трансформатора u2(t) через нагрузку проходит один 
импульс тока. Для упрощения считаем вентиль и трансформатор иде-
альными (rв = 0, rобр = ∞, rтр = 0, xтр = 0).
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Рис. 1.1. Схема и временные диаграммы работы  
однополупериодного выпрямителя при резистивной нагрузке
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Постоянная составляющая выпрямленного тока в нагрузке за пе-
риод:
 I I t d t I Im m m0
0
1
2
1
0 318= = =тp w w p
p
sin( ) , .
Постоянная составляющая выпрямленного напряжения:
 U R I U Um0 0 2 20 318 0 45= = =н , , .
Амплитуда тока через вторичную обмотку трансформатора:
 I I Im = =
1
0 318
3 140 0,
, .
Действующее значение напряжения и тока вторичной обмотки 
трансформатора:
 U2 = 0,707U2m = 2,22U0,
 I2 = 0,5Im = 1,57I0. 
Обратное напряжение на диоде Д (рис. 1.1, а):
 Uобр = 3,14 U0.
Частота пульсации выходного напряжения (рис. 1, г) fп = fс = f1, а ко-
эффициент пульсации –
 Кп = 
U
U
mk
0
 = U
U
m1
0
 = 1,57.
При включении дросселя последовательно с резистором нагруз-
ки Rн (рис. 1.2, а) характер работы выпрямителя изменяется, так как 
в моменты протекания тока помимо напряжения вторичной обмотки 
трансформатора u2(t) действует еще ЭДС самоиндукции дросселя eL. 
На рис. 1.2, б–г представлены временные диаграммы, поясняющие 
работу однополупериодного выпрямителя на индуктивную нагрузку.
Во время положительной полуволны напряжения u2(t) вторичной 
обмотки трансформатора (рис. 1.2, б) вентиль включается и начина-
ет пропускать ток, который под действием u2(t) сначала увеличивает-
ся, а затем уменьшается.
Форма тока i0 (рис. 1.2, г) будет несинусоидальной, так как кроме 
u2(t) в цепи действует ЭДС самоиндукции eL в обмотке дросселя: 
eL = –L · 
di
dt
. При увеличении тока eL отрицательна (рис. 1.2, в) и за-
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медляет процесс нарастания тока. В этом случае изменение напряже-
ния на аноде вентиля (рис. 1.2, а) определяется алгебраической сум-
мой, изменяющихся во времени, u2(t) и ЭДС самоиндукции дросселя 
eL (рис. 1.2, в).
L
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i0 RнU2
U2m
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0 t
0
0
t
t
U0
i0
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а
г
в
б
U0
eL
θ
eL
Рис. 1.2. Схема и временные диаграммы работы  
однополупериодного выпрямителя при индуктивном характере нагрузки
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В результате происходит «затягивание» тока i0 и его форма представ-
лена на рис. 1.2, г. Продолжительность работы вентиля определяется 
углом q импульсов тока i0.
Постоянная составляющая выпрямленного напряжения находит-
ся из выражения
 U U m0 2
1
2
=
-( cos )q
p
.
Ток в нагрузке
 i I t R t
Lm0
= - + Ч -ж
и
з
ц
ш
ч
й
лк
щ
ыъ
sin( ) sin expw j j н , 
где
 I U
R Lm
m=
+
2
2 2 2 0 5( ) ,н w
, j w= ж
и
з
ц
ш
чarctg
L
Rн
.
При работе однополупериодного выпрямителя на нагрузку емкост-
ного характера его схема принимает вид, представленный на рис. 1.3, 
а. Конденсатор С в схеме заряжается, когда вентиль Д открыт, а при 
закрытом вентиле разряжается на нагрузку. На рис. 1.3, б–е изобра-
жены временные диаграммы, поясняющие работу однополупери-
одного выпрямителя на емкостную нагрузку. В интервале времени 
t1 – t2 (рис. 1.3, в) напряжение u2 (рис. 1.3, б) больше, чем напряжение 
на конденсаторе, поэтому вентиль Д открывается в момент t1, и ток i2 
(рис. 1.3, г) частично идет на заряд конденсатора, а частично проте-
кает по нагрузке. Напряжение заряда конденсатора uc зар растет до мо-
мента t2 (рис. 1.3, в).
Далее напряжение u2 становится меньше напряжения на конден-
саторе, и вентиль закрывается. С момента t2 вентиль отключает вто-
ричную обмотку трансформатора от заряженного конденсатора и на-
грузки. Конденсатор разряжается на нагрузку, поддерживая в ней ток, 
напряжение разряда uc раз в момент времени t2 станет равным u2, и про-
цесс заряда конденсатора повторяется. Ток разряда конденсатора про-
тивоположен по знаку и изменяется по экспоненциальному закону 
(рис. 1.3, д). Половина интервала времени, в течение которого проте-
кает ток вентиля (рис. 1.3, г), называется углом отсечки тока q.
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Рис. 1.3. Схема и временные диаграммы работы  
однополупериодного выпрямителя при емкостном характере нагрузки
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Таким образом, конденсатор оказывает на выпрямленное пульси-
рующее напряжение сглаживающее действие, заключающееся в том, 
что за счет запаса энергии, накопленной в конденсаторе за время за-
ряда, в нагрузке поддерживается ток в течение того времени, когда 
вентиль не работает. Временная зависимость обратного напряжения 
на вентиле представлена на рис. 1.3, д, и его максимальное значение 
при i0 = 0 равно
 U U U Um mобр max max= + @0 2 22 .
Напряжение на нагрузке и конденсаторе:
 U U m0 2= cosj.  (1.1)
Ток нагрузки для случая m-фазного выпрямителя:
 I mU
R
A0
0=
p
q( ),  (1.2)
где R — сопротивление фазы выпрямителя.
Амплитуда тока вентиля в случае m числа фаз выпрямителя равна
 I I F
mm
= 0
( )q .  (1.3)
Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора:
 I I
m
D2
0= ( )q ,  (1.4)
а действующее значение напряжения:
 U U B2 0= ( )q . 
Коэффициент пульсации выходного напряжения:
 K H
fRCп
=
( )q .  (1.5)
Коэффициенты А(θ), B(θ), F(θ), D(θ), H(θ) зависят от угла отсечки q 
и от функции A(θ). Их графические зависимости представлены в [1], [4].
Зависимость постоянного напряжения на нагрузке от тока нагруз-
ки называется нагрузочной или внешней характеристикой выпрями-
теля (рис. 1.4). Если ΔU0 — изменение выпрямленного напряжения, 
соответствующее приросту тока нагрузки от I0min до I0max, то выходное 
сопротивление выпрямителя, характеризующее наклон нагрузочной 
характеристики, равно
13
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 R U
I Iвых
= -
-
D 0
0 0max min
.  (1.6)
Знак минус в выражении (1.6) указывает на то, что положительное 
выходное сопротивление имеет выпрямитель с падающей внешней 
характеристикой.
U0
U0 хх
U0 н
I0 min I0 maxIн
DU0
I00
Рис. 1.4. Внешняя характеристика выпрямительной схемы
Однофазная двухполупериодная схема выпрямления
В схеме двухполупериодного выпрямителя на рис. 1.5, а две фазы 
во вторичной обмотке образуются посредством вывода ее средней 
(нулевой точки). Схема представляет собой сочетание двух однопо-
лупериодных выпрямителей, работающих на общую нагрузку пооче-
редно. При работе выпрямителя на резистивную нагрузку в первый 
полупериод напряжения u21 (рис. 1.5, б) открыт диод Д1, и по нагруз-
ке протекает ток вентиля Д1 (рис. 1.5, в), а вентиль Д2 будет закрыт 
отрицательным напряжением u22 (рис. 1.5, б). Во второй полупериод 
напряжение на вторичных обмотках изменит свою полярность, от-
кроется вентиль Д2, а вентиль Д1 закроется. Ток потечет через второй 
вентиль (рис. 1.5, г) и нагрузку. Вентили Д1 и Д2 работают поочеред-
но, а ток i0 через нагрузку проходит все время в одном направлении 
(рис. 1.5, д), создавая на ней напряжение u0.
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Рис. 1.5. Схема и временные диаграммы работы  
двухполупериодного выпрямителя при резистивной нагрузке
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Постоянная составляющая выпрямленного тока при резистивной 
нагрузке равна (число фаз выпрямления m = 2)
 I I Im m0
2
0 636= =
p
, . 
Среднее значение выпрямленного напряжения
 U U Um0 2 2
2
0 9= =
p
, . 
Амплитуда тока через вентиль
 I I Im = =0 636 1 57 0, , . 
Действующее значение напряжения и тока вторичной обмотки 
трансформатора равны
 U U U2 00 5 02 2 1 11= =
p
( )
,
, , 
 I I Im2 00 5 0 785= =, , . 
Величина обратного напряжения на вентиле
 U U U Umобр = = =2 2 2 3 142 0 5 2 0( ) ,, . 
Частота пульсации в два раза выше частоты тока питающей сети 
fп = 2fc, а коэффициент пульсации равен Kп = 0,67.
На рис. 1.6 представлены схема и диаграммы, поясняющие работу 
двухполупериодного выпрямителя на индуктивную нагрузку. На вы-
ходе вторичной обмотки трансформатора действуют напряжения u21, 
u22 (рис. 1.6, б), которые создают на выходе дросселя пульсирующее на-
пряжение u (рис. 1.6, в), под действием которого в цепи дросселя и со-
противления нагрузки Rн протекает пульсирующий ток i0 (рис. 1.6, е), 
но более сглаженный, чем при чисто резистивной нагрузке. Сглажи-
вающее действие оказывает индуктивность дросселя L, ЭДС eL кото-
рого частично компенсирует переменную составляющую выпрямлен-
ного напряжения. Как видно из рис. 1.6, в, если пренебречь падением 
на сопротивлении потерь дросселя, напряжение на Rн представляет 
собой сумму напряжений:
 u0 = u + eL. 
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Рис. 1.6. Схема и временные диаграммы работы  
двухполупериодного выпрямителя на индуктивную нагрузку
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При t = ®ҐL
Rн
 пульсации напряжения на нагрузке бесконечно малы, 
так как переменная составляющая U на входе дросселя полностью ком-
пенсируется ЭДС самоиндукции. При этом форма ЭДС самоиндук-
ции eL (рис. 1.6, в) противоположна форме пульсирующего напряже-
ния. На рис. 1.6, в показана форма напряжения u0, действующего 
на сопротивлении Rн при конечном значении t =
L
Rн
. Форма импуль-
сов тока (рис. 1.6, г, д), проходящих через вентили Д1 и Д2, близка 
к прямоугольной, следовательно максимальное значение тока i0 
(рис. 1.6, е) близко к его среднему значению I0. Таким образом, при 
достаточно большом отношении L
Rн
 форма кривой i0 приближается 
прямой линии, и пульсации тока малы, а при малых значениях индук-
тивности дросселя L и большем сопротивлении Rн форма кривой тока 
почти такая же, как при чисто резистивной нагрузке.
Из вышеизложенного следует, что выпрямитель с индуктивной ре-
акцией нагрузки можно практически рассчитывать по формулам, дей-
ствительным для расчета многофазного выпрямителя с резистивной 
нагрузкой.
На рис. 1.7 представлены схема и диаграммы, поясняющие работу 
двухполупериодного выпрямителя на емкостную нагрузку. При рабо-
те на нагрузку, начинающуюся с емкости, выпрямленное напряжение 
имеет пилообразную форму (рис. 1.7, б, д), а токи в вентилях получа-
ются в виде усеченных косинусоидальных импульсов (рис. 1.7, в, г). 
Конденсатор C заряжается импульсами тока два раза за период пере-
менного напряжения u2 (рис. 1.7, б), и поэтому выпрямленное напря-
жение (рис. 1.7, д) пульсирует с частотой, которая в два раза больше 
частоты переменного напряжения. Обратное напряжение на нерабо-
тающем вентиле: U U U Um mобр = + @2 0 22 , то есть, имеет такое же значение, 
как и при работе схемы (рис. 1.7, а) на резистивную нагрузку.
Амплитудное значение тока вентилей и трансформатора при рабо-
те на емкостную нагрузку увеличивается, так как к току нагрузки до-
бавляется зарядный ток конденсатора.
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Рис. 1.7. Схема и временные диаграммы работы  
двухполупериодного выпрямителя на емкостную нагрузку
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В выпрямителях, работающих на нагрузку с емкостной реакцией, 
наблюдается значительная зависимость величины выпрямленного на-
пряжения от тока нагрузки. Эта зависимость тем больше, чем меньше 
емкость конденсатора. Действующее значение напряжения вторичной 
обмотки трансформатора находится из соотношения
 U U B2 02= ( )q , 
а остальные параметры выпрямительной схемы определяются анало-
гично однополупериодной схеме по выражениям (1.1)–(1.5), где ко-
эффициенты также находятся по графическим зависимостям, пред-
ставленным в [1, 5].
Однофазная мостовая схема выпрямления
Однофазная мостовая схема выпрямления (рис. 1.8, а) содержит 
трансформатор с двумя обмотками и четыре вентиля. К одной диаго-
нали моста подключается вторичная обмотка трансформатора, к дру-
гой — нагрузка. Вентили включены таким образом, что при положи-
тельном полупериоде напряжения u2 (рис. 1.8, б) ток проходит по двум 
противоположным плечам моста — через вентили Д1, Д3 (рис. 1.8, в), 
а при другом полупериоде — через вентили Д2, Д4 (рис. 1.1, г). При-
менение мостовой схемы позволяет осуществить двухполупериодное 
выпрямление однофазного напряжения. Ток в нагрузке (рис. 1.8, а) 
проходит в течение обоих полупериодов напряжения u2 (рис. 1.8, б). 
Форма выпрямленного напряжения представлена на рис. 1.8, д. Для 
схемы на рис. 1.8, а число фаз выпрямления равно m = 2.
Постоянная составляющая выпрямленного тока при резистивной 
нагрузке:
 I I Im m0
2
0 636= =
p
, . 
Среднее значение выпрямленного напряжения:
 U U Um0 2 2
2
0 9= =
p
, . 
Амплитуда тока через вентиль:
 I I Im = =
1
0 636
1 570 0,
, , 
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Рис. 1.8. Схема и временные диаграммы работы  
мостовой схемы выпрямления на резистивную нагрузку
Среднее значение тока через вентиль –
 I Iв ср = 0 5 0, . 
Величина обратного напряжения на вентиле:
 U U Uобр = =2 1 572 0, . 
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Действующие значения напряжения и тока вторичной обмотки 
трансформатора равны
 U U2 01 11= , , 
 I I2 01 11= , . 
Частота пульсации выпрямленного напряжения в два раза выше ча-
стоты тока питающей сети fп = 2fc, а коэффициент пульсации Kп = 0,67.
На рис. 1.9 представлены схема и диаграммы, поясняющие рабо-
ту мостовой схемы выпрямления на индуктивную нагрузку. На вы-
ходе вторичной обмотки трансформатора действует напряжение u2 
(рис. 1.9, б), которое создает на входе дросселя L пульсирующее на-
пряжение u (рис. 1.9, в), под действием которого в цепи дросселя и Rн 
протекает пульсирующий ток i0 (рис. 1.9, е). Отличие режимов рабо-
ты вентилей состоит в том, что при индуктивном характере нагруз-
ки ЭДС самоиндукции eL (рис. 1.9, в) стремится при изменении зна-
ка приложенного напряжения сохранить положительный потенциал 
на аноде вентиля и, следовательно, продлить интервал времени про-
текания тока через вентиль, что при той же мощности соответствует 
уменьшению амплитуды тока.
При этом ток i (рис. 1.9, е) получается более сглаженным, чем при 
чисто резистивной нагрузке. Сглаживающее действие оказывает ин-
дуктивность дросселя L, ЭДС eL которого частично компенсирует пе-
ременную составляющую выпрямленного напряжения. Как видно 
из рис. 1.9, в, если пренебречь падением напряжения на сопротивле-
нии потерь дросселя, напряжение на Rн u0 представляет собой сумму 
напряжений:
 u0 = u + eL. 
При t = ®ҐL
Rн
 пульсации напряжения на нагрузке бесконечно малы, 
так как переменная составляющая u на входе дросселя полностью ком-
пенсируется ЭДС самоиндукции. При этом форма ЭДС самоиндук-
ции (рис. 1.9, в) противоположна форме пульсирующего напряжения. 
На рис. 1.9, в показана форма напряжения u0, действующего на сопро-
тивлении Rн при конечном значении t =
L
Rн
. Форма импульсов тока 
(рис. 1.9, г, д), проходящих через вентили Д1, Д3 и Д2, Д4, близка к пря-
моугольной, следовательно, максимальное значение тока i0 (рис. 1.9, е) 
близко к его среднему значению I0. 
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Рис. 1.9. Схема и временные диаграммы работы  
мостовой схемы выпрямления на индуктивную нагрузку
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Таким образом, при достаточно большом отношении L
Rн
 форма кри-
вой i0 приближается к прямой линии, и пульсации тока малы, а при 
малых значениях индуктивности дросселя L и большом сопротивле-
нии Rн форма кривой тока почти такая же, как при чисто резистивной 
нагрузке.
Из вышеизложенного следует, что выпрямитель с индуктивной ре-
акцией нагрузки можно практически рассчитывать по формулам, дей-
ствительным для расчета многофазного выпрямителя с резистивной 
нагрузкой.
На рис. 1.10 представлены схема и диаграммы, поясняющие рабо-
ту мостовой схемы выпрямления на емкостную нагрузку. При работе 
на емкостную нагрузку выпрямленное напряжение имеет пилообраз-
ную форму (рис. 1.10, б), а токи в вентилях получаются в виде усечен-
ных косинусоидальных импульсов (рис. 1.10, в, г). Конденсатор C за-
ряжается импульсами тока два раза за период переменного напряжения 
u2 (рис. 1.10, б), и поэтому выпрямленное напряжение u0 (рис. 1.10, б) 
пульсирует с частотой, которая в два раза больше частоты переменно-
го напряжения. Обратное напряжение на двух неработающих венти-
лях равно U U U Um mобр = + @2 0 22 .
Амплитудное значение тока вентилей и трансформатора при рабо-
те на емкостную нагрузку увеличивается, так как к току нагрузки до-
бавляется зарядный ток конденсатора. В выпрямителях, работающих 
на нагрузку с емкостной реакцией, наблюдается значительная зави-
симость величины выпрямленного напряжения от тока нагрузки. Эта 
зависимость тем больше, чем меньше емкость конденсатора. Ток на-
грузки в общем случае для m-фазного выпрямителя:
 I mU
R
A0
0=
p
q( ), 
где R — сопротивление фазы выпрямителя.
Амплитуда тока вентиля в случае числа фаз выпрямления m равна
 I I F
mm
= 0
( )q . 
Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора:
 I I
m
D2
02= ( )q . 
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Рис. 1.10. Схема и временные диаграммы работы  
мостовой схемы выпрямления на емкостную нагрузку
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Действующее значение напряжения –
 U U B2 0= ( )q . 
Коэффициент пульсации выходного напряжения:
 K H
fRCп
=
( )q . 
Коэффициенты А(θ), B(θ), F(θ), D(θ), H(θ) зависят от угла отсечки q 
и от функции A(θ). Их графические зависимости представлены в [1, 2].
Вопросы для самопроверки
1. Нарисуйте однополупериодную схему выпрямления, работаю-
щую на индуктивную нагрузку, и объясните принцип ее работы.
2. Нарисуйте однополупериодную схему выпрямления, работаю-
щую на емкостную нагрузку, и объясните принцип ее работы.
3. Что такое угол отсечки θ и от чего он зависит?
4. Что называется обратным напряжением, приложенным к вен-
тилю, работающему в выпрямительной схеме? Чему равно об-
ратное напряжение для однополупериодной схемы выпрямле-
ния?
5. Какие требования предъявляются к выбору вентилей?
6. Что называется коэффициентом пульсации? Назовите величи-
ны коэффициента пульсации для однополупериодной схемы 
выпрямления.
7. Нарисуйте и объясните внешнюю характеристику выпрямите-
ля. Как влияет вид нагрузки выпрямительной схемы на внеш-
нюю характеристику?
8. Преимущества, недостатки и область применения однополупе-
риодной схемы выпрямления.
9. В чем заключается физический процесс сглаживания выпрям-
ленного напряжения?
10. Что называется коэффициентом сглаживания?
11. Нарисуйте двухполупериодную схему выпрямления, работа-
ющую на индуктивную нагрузку, и объясните принцип ее ра-
боты.
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12. Нарисуйте двухполупериодную схему выпрямления, работаю-
щую на емкостную нагрузку, и объясните принцип ее работы.
13. Чему равно обратное напряжение для двухполупериодной схе-
мы выпрямления?
14. Назовите величину коэффициента пульсации для двухполупе-
риодной схемы выпрямления.
15. Нарисуйте и объясните внешнюю характеристику двухполупе-
риодного выпрямителя. Как влияет вид нагрузки выпрямитель-
ной схемы на внешнюю характеристику?
16. Преимущества, недостатки и область применения двухполупе-
риодной схемы выпрямления.
17. Нарисуйте мостовую схему выпрямления, работающую на ин-
дуктивную нагрузку, и объясните принцип ее работы.
18. Нарисуйте мостовую схему выпрямления, работающую на ем-
костную нагрузку, и объясните принцип ее работы.
19. Чему равно обратное напряжение на вентиле мостовой схемы 
выпрямления?
20. Назовите величину коэффициента пульсаций для мостовой схе-
мы выпрямления.
21. Как изменяются пульсации на выходе выпрямителя, работаю-
щего на нагрузку с емкостной реакцией, при уменьшении со-
противления нагрузки (C = const) и при увеличении емкости 
(Rн = const).
22. Каковы преимущества и недостатки мостовой схемы выпрям-
ления?
23. Объясните механизм сглаживания L- и C-фильтров.
24. Какие типы фильтров выгоднее применять при больших токах 
нагрузки и почему?
25. Какие типы фильтров выгоднее применять при малых токах на-
грузки?
Практические задания к главе 1
Цель практической работы — ознакомиться с работой схем однофаз-
ных однополупериодного, двухполупериодного и мостового выпря-
мителя, их характеристиками при различных видах реакции нагрузки.
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Описание экспериментальной установки
Экспериментальная установка, схема которой приведена в прило-
жении 2, включает макет, на котором смонтированы одно- и двухпо-
лупериодные выпрямители и их нагрузки, осциллограф для снятия 
осциллограмм и панель с приборами. В работе используются два при-
бора. Прибор «V» служит для измерения напряжения на нагрузке. Его 
шкала соответствует 25 В. Прибор «мА» служит для измерения тока на-
грузки и имеет шкалу на 100 мА.
задание № 1
1. Ознакомиться со схемой однополупериодного выпрямителя, ее 
элементами и приборами. Включить выпрямитель в сеть переменно-
го тока.
2. Замкнуть накоротко сопротивления R1 и R2 и снять внешние ха-
рактеристики однополупериодного выпрямителя, работающего на ре-
зистивную, индуктивную и емкостную нагрузки. Вид нагрузки из-
меняется с помощью перемычек, а величина нагрузки — с помощью 
переключателя П1. Данные, полученные для трех видов нагрузки, 
необходимо свести в табл. 1.1.
Таблица 1.1
значения внешней характеристики
Нагрузка
Резистивная U0, В
I0, мА
Индуктивная U0, В
I0, мА
Емкостная U0, В
I0, мА
3. Снять и зарисовать осциллограммы формы токов (на резисто-
рах R1 и R2) и формы напряжения на резисторе нагрузки Rн при раз-
личном характере нагрузки. Осциллограммы для трех видов нагрузки 
оформить в виде табл. 1.2.
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Таблица 1.2
Осциллограммы
Вид нагрузки Резистивная Индуктивная Емкостная
Форма тока в цепи вентиля 
(на R1)
Форма тока после вентиля 
(на R2)
Форма выпрямленного 
напряжения (на Rн)
4. Снять зависимость θ = f (I0) угла отсечки θ от тока нагрузки I0 
при емкостном характере нагрузки. Полученные результаты свести 
в табл. 1.3.
Таблица 1.3
значения угла отсечки и сопротивление нагрузки
U0, B
I0, мА
Rн = U
I
0
0
, Ом
θ°
5. Определить коэффициент пульсации выпрямленного напряже-
ния при различных токах нагрузки для однополупериодной схемы вы-
прямления на выходе резистивной нагрузки, емкостного и индуктив-
ного фильтров. Данные измерений свести в табл. 1.4.
Таблица 1.4
Сводная таблица коэффициентов пульсации и сглаживания
Вид
фильтра
R5 (I0 = I 0
2
max ) R7 (I0 = Imax) Коэф. сглажив.
U0, B U~вых, В Kп вых U0, B U~вых, В Kп вых R5 R7
R
С
L
 К U
Uп вых
вых= Ч»
0
100%.
6. Рассчитать коэффициенты сглаживания фильтров, полагая ко-
эффициент пульсации на входе фильтра Kп вх = 1,57. Результаты рас-
четов занести в табл. 1.4.
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задание № 2
1. Замкнуть накоротко сопротивления R1 и R2 и снять внешние ха-
рактеристики двухполупериодного выпрямителя, работающего на ре-
зистивную, индуктивную и емкостную нагрузки. Вид нагрузки из-
меняется с помощью перемычек, а величина нагрузки — с помощью 
переключателя П1. Данные, полученные для трех видов нагрузки, 
необходимо свести в табл. 1.1.
2. Снять и зарисовать осциллограммы формы токов (на резисто-
рах R1 и R2) и формы напряжения на резисторе нагрузки Rн при раз-
личном характере нагрузки. Осциллограммы для трех видов нагрузки 
оформить в виде табл. 1.2.
3. Снять зависимость θ = f (I0) угла отсечки θ от тока нагруз-
ки I0 при емкостном характере нагрузки. Полученные результаты све-
сти в табл. 1.3.
4. Определить коэффициент пульсации выпрямленного напряже-
ния при различных токах нагрузки для двухполупериодной схемы вы-
прямления на выходе резистивной нагрузки, емкостного и индуктив-
ного фильтров. Данные измерений свести в табл. 1.4.
5. Рассчитать коэффициенты сглаживания фильтров, полагая ко-
эффициент пульсации на входе фильтра Kп вх = 67 %. Результаты рас-
четов занести в табл. 1.4.
задание № 3
1. Ознакомиться со схемой мостового выпрямителя, приведенно-
го в приложении 3, ее элементами и приборами. Включить выпрями-
тель в сеть переменного тока.
2. Замкнуть накоротко сопротивления R1 и R2 и снять внешние 
характеристики мостовой схемы выпрямления, работающего на ре-
зистивную, индуктивную и емкостную нагрузки. Вид нагрузки из-
меняется с помощью перемычек, а величина нагрузки — с помощью 
переключателя П1. Данные, полученные для трех видов нагрузки, 
необходимо свести в табл. 1.1.
3. Снять и зарисовать осциллограммы формы токов (на резисто-
рах R1 и R2) и формы напряжения на резисторе нагрузки Rн при раз-
личном характере нагрузки. Осциллограммы для трех видов нагрузки 
оформить в виде табл. 1.2.
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4. Снять зависимость θ = f (I0) угла отсечки θ от тока нагруз-
ки I0 при емкостном характере нагрузки. Полученные результаты све-
сти в табл. 1.3.
5. Определить коэффициент пульсации выпрямленного напряже-
ния при различных токах нагрузки для мостовой схемы выпрямления 
на выходе емкостного и индуктивного фильтров. Данные измерений 
свести в табл. 1.4.
 К U
Uп вых
вых= Ч»
0
100%
6. Рассчитать коэффициенты сглаживания фильтров, полагая ко-
эффициент пульсации на входе фильтра Kп вх = 67 %. Результаты рас-
четов занести в табл. 1.4.
Содержание отчета
1. Формулировка цели исследования.
2. Принципиальная схема установки.
3. Таблицы результатов измерений.
4. Таблицы осциллограмм.
5. Графики внешних характеристик для исследованной схемы вы-
прямителя и различных нагрузок.
6. График зависимости θ = f (I0).
7. Расчет параметров трансформатора при резистивной, индуктив-
ной и емкостной нагрузках: I2, U2, I1, S1, S2, STP, P0, K1, K2, KTP.
8. Расчет параметров выпрямителя при резистивной, индуктивной 
и емкостной нагрузках: Uобр max, Im2.
9. Расчет внутреннего сопротивления выпрямительной схемы для 
резистивной, емкостной и индуктивной нагрузки при помощи 
выражения
 R U
I U
вых
н
н
вх
= -
=
D
D const
.
10. Расчет значения сглаживающих фильтров при помощи формул
 Lф = 
К R
mfc
сгл н
2p
,  Cф = 
10
2
6
mf R Kc н п вых
.
11. Анализ полученных результатов.
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Устройство и принцип действия сглаживающих фильтров
Определение, классификация и параметры сглаживающих фильтров
С глаживающими фильтрами схем выпрямления называют-ся устройства, предназначенные для уменьшения перемен-ной составляющей выпрямленного напряжения (пульсаций) 
до величины, при которой обеспечивается нормальная работа питае-
мой радиоаппаратуры [1–12].
Переменная составляющая выпрямленного напряжения в общем 
случае представляет собой совокупность ряда гармоник с различными 
амплитудами, сдвинутых по отношению к первой гармонике на раз-
ные углы. При этом амплитуда гармоники низшей (основной) часто-
ты имеет максимальную величину и во много раз превосходит ампли-
туды высших гармоник.
Разные виды радиотехнической аппаратуры предъявляют различ-
ные требования к величине и характеру пульсаций выпрямленного 
напряжения.
Для всех видов радиоэлектронной аппаратуры качество сглажива-
ния характеризуется величиной максимально допустимой амплиту-
ды переменной составляющей, поэтому фильтры схем выпрямления, 
предназначенных для питания радиоэлектронных устройств и систем, 
следует рассчитывать на максимальное подавление основной гармо-
ники низшей частоты, имея в виду, что гармоники более высоких ча-
стот будут сглаживаться фильтрами значительно более эффективно.
Таким образом, основным требованием к фильтру является задан-
ная величина его коэффициента фильтрации либо для гармоники наи-
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более низкой частоты, либо для отдельных гармоник, содержащихся 
в выпрямленном напряжении.
Однако этим не исчерпываются требования к фильтрам. Дополни-
тельными требованиями к ним являются:
1) минимально возможное падение постоянной составляющей на-
пряжения на элементах фильтра;
2) отсутствие заметных искажений, вносимых в работу потребителя;
3) отсутствие недопустимых перенапряжений и сверхтоков при пе-
реходных процессах;
4) минимальные габаритные размеры, масса и стоимость;
5) высокая надежность.
В соответствии с существующей классификацией все сглаживаю-
щие фильтры можно разделить:
·	 на пассивные сглаживающие фильтры:
— простые пассивные сглаживающие фильтры (LR-фильтр, CR-
фильтр);
а б в
г д е
ж з
Рис. 2.1. Основные схемы пассивных сглаживающих фильтров:
а — индуктивный; б — емкостный; в — индуктивно-емкостный Г-образный; г — рези-
сторно-емкостный; д — индуктивно-емкостный П-образный; е — резисторно-емкостный 
П-образный; ж — двухзвенный индуктивно-емкостный; з — двухзвенный резисторно-ем-
костный
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— сложные пассивные сглаживающие фильтры (Г-образные LC- 
и RC-фильтры; П-образные LC- и RC-фильтры; однозвенные; 
многозвенные; резонансные и др.);
·	 активные сглаживающие фильтры:
— транзисторные;
— активные на интегральных микросхемах.
Основные схемы пассивных сглаживающих фильтров приведены 
на рис. 2.1 и рис. 2.2.
Из рис. 2.1 и рис. 2.2 можно выделить:
1) фильтры, состоящие из одного элемента, индуктивные (L) и ем-
костные (С);
и к
л
м н
Рис. 2.2. Основные схемы пассивных сглаживающих фильтров (продолжение):
и — двухзвенный индуктивно-емкостный с емкостным входом; к — двухзвенный резистор-
но-емкостный с емкостным входом; л — двухзвенный индуктивно-емкостный с компенса-
цией переменной составляющей на выходе; м — резонансный с параллельным резонанс-
ным контуром; н — резонансный с последовательным резонансным контуром
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2) фильтры, состоящие из двух элементов (Г-образные), индуктив-
но-емкостные (LC) и резисторно-емкостные (RC);
3) сложные фильтры, состоящие из различных комбинаций первой 
и второй групп, П-образные (CLC и CRC) и многозвенные (LC и RC);
4) фильтры с параллельными и последовательными резонансны-
ми контурами;
5) фильтры с компенсацией переменной составляющей на выхо-
де фильтра.
Для определения параметров сглаживающих фильтров введем обо-
значения:
·	 на входе сглаживающего фильтра: U′0 — среднее значение вы-
прямленного напряжения; U′п — амплитуда переменной состав-
ляющей входного напряжения; Kп вх — коэффициент пульсации;
·	 на выходе сглаживающего фильтра: U0 — постоянная составляю-
щая выходного напряжения; Uп — амплитуда переменной состав-
ляющей выходного напряжения; Kп вых — коэффициент пульса-
ции.
Параметры сглаживающих фильтров:
1) коэффициент затухания Kз — это есть отношение постоянной со-
ставляющей напряжения на входе сглаживающего фильтра к постоян-
ной составляющей напряжения на выходе сглаживающего фильтра:
 К U
Uз
=
ў0
0
. 
Для маломощных пассивных сглаживающих фильтров обыч-
но Kз = (1,05…1,1), а для сглаживающих фильтров большой мощно-
сти требуется, чтобы коэффициент затухания не превышал значений 
Kз = (1,005…1,01);
2) коэффициент сглаживания Kсгл — это отношение коэффициен-
та пульсации на входе фильтра к коэффициенту пульсации на выходе 
сглаживающего фильтра:
 Kсгл = 
K
K
п вх
п вых
. 
Коэффициент сглаживания должен быть много больше единицы. 
Иногда сглаживающие действия фильтра оценивают коэффициентом 
фильтрации, под которым понимается отношение амплитуды пере-
менной составляющей напряжения на входе сглаживающего фильтра 
к амплитуде переменной составляющей напряжения на его выходе. 
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В этом случае можно записать:
 Kсгл = Kф·Kз, 
где Kф = U′п/Uп — коэффициент фильтрации.
Пассивные сглаживающие фильтры
1. Простой пассивный LR-фильтр.
Простой пассивный LR-фильтр обычно представляет собой дрос-
сель Lдр, включенный между источником питания и потребителем (со-
противление нагрузки Rн), как это показано на блок-схеме (рис. 2.3). 
ИП
Ф
RнUвх U0
Рис. 2.3. Блок-схема индуктивного фильтра
Если пренебречь внутренним сопротивлением источника пита-
ния ИП ввиду его малости относительно сопротивления нагрузки 
(Rн > R) и представить пульсирующее напряжение источника пита-
ния в виде суммы двух составляющих, постоянной U′0 и переменной 
U′п, то для расчета фильтра можно воспользоваться эквивалентной 
схемой (рис. 2.4).
При отсутствии фильтра составляющие напряжения и тока в цепи 
нагрузки будут
 U0, Uп, I0 = 
U
R
0
н
;
 Iп = 
U
R
п
н
. 
В этом случае коэффициент пульсации напряжения и тока
 К U
U
I
Iп
п п= =
0 0
. 
36
ГЛАВА﻿2.﻿Сглаживающие﻿фильтры﻿
Rдр L
Uвх
U' 0
U' п
UвыхRн
Рис. 2.4. Эквивалентная схема индуктивного фильтра
При включении индуктивного фильтра составляющие напряжения 
и тока окажутся следующими:
 U I R0 0 н ; =
 U I Rп п н  ;=
 I U
R R0 н др
 
0
 =
+
;
 I U
R R m L
п
п
н др
  
2
c
2
=
+( ) + ( )w
. 
В этом случае коэффициент пульсации по напряжению равен
 К
R R
R R m L
п
н др
н др
  
  
  
2
c
2
=
+
+( ) + ( )w
, 
где Rдр — активное сопротивление обмотки дросселя.
Сопоставляя полученные значения коэффициентов пульсаций, по-
лучим коэффициент сглаживания индуктивного фильтра в виде
 К К
К
R R m L
R Rсгл
п вх
п вых
н др
н др
  
  
  
2
c
2
= =
+( ) + ( )
+
w
,  (2.1)
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где mωc = 2πmfc = 2πfп; fп — частота пульсации; m — число фаз выпрям-
ления.
При заданной схеме выпрямления величина Кп вх известна, а значе-
ние Кп вых определяется как допустимая величина для данного вида на-
грузки. Следовательно, можно определять индуктивность L по задан-
ному значению коэффициента сглаживания Ксгл.
Очевидно, что для получения заданного коэффициента сглажива-
ния при минимальной индуктивности L такие фильтры целесообразно 
применять в многофазных схемах выпрямления с небольшим сопро-
тивлением нагрузки Rн. Например, индуктивные фильтры применя-
ются успешно в качестве катодного дросселя в мощных выпрямителях 
с ионными вентилями при больших токах нагрузки. В этом случае ока-
зываются соблюденными условия относительно малого внутреннего 
сопротивления источника питания и сопротивления нагрузки Rн. Од-
нако индуктивный фильтр имеет и существенные недостатки.
При обрыве цепи нагрузки или при резком изменении тока нагруз-
ки на дросселе фильтра возникает большая ЭДС самоиндукции, что 
вынуждает усложнять схему, например, за счет подключения к дрос-
селю разрядника, который должен замыкать обмотку дросселя при 
резком увеличении падения напряжения на нем. Сглаживающее дей-
ствие индуктивного фильтра меняется с изменением тока нагрузки, 
так как при этом меняется индуктивность L. Как правило, индуктив-
ный фильтр включают в цепи питания накала мощных электронных 
ламп, в которых ток накала в процессе работы ламп меняется мало.
2. Простой пассивный CR-фильтр.
Простой пассивный CR-фильтр состоит из конденсатора С, включен-
ного параллельно сопротивлению нагрузки Rн, как показано на рис. 2.5.
Действие такого фильтра сводится к тому, что при повышении на-
пряжения источника питания ИП происходит заряд конденсатора, 
а при снижении напряжения — его разряд на нагрузку. Этим самым 
конденсатор способствует поддержанию среднего значения напряже-
ния на нагрузке почти неизменной величины. От источника ток по-
требляется лишь во время заряда конденсатора фильтра, причем, как 
правило, этот ток намного больше тока нагрузки.
Если в качестве источника питания применяется многофазный вы-
прямитель, то можно считать, что конденсатор заряжается импульса-
ми тока, каждый из которых длится меньше чем T
m
, где Т — период. 
38
ГЛАВА﻿2.﻿Сглаживающие﻿фильтры﻿
ИП Ф Rн
Рис. 2.5. Блок-схема емкостного фильтра
Для упрощения расчета можно также предположить, что ток разря-
да конденсатора в течение всего времени разряда неизменен и равен 
среднему значению тока нагрузки I0. Исходя из равенства количеств 
электричества, запасаемого конденсатором при заряде и расходуемо-
го при разряде в эквивалентной схеме (рис. 2.6, а), а также используя 
соотношение i C du
dtc
c= , можно вычислить изменение напряжения 
на конденсаторе при его разряде [3]:
 DU
C
i dt I
T
mC
I
mf C
T m
c c
с
c
= = =т
1 1
0
0
0
/
, 
где fc = 
1
Tc
 — частота тока питающей сети; С — емкость конденсатора 
фильтра; m — число фаз выпрямления; I0 — ток нагрузки, принятый 
равным току разряда конденсатора.
U' 0
U' п
RнC
Рис. 2.6. Эквивалентная схема емкостного С-фильтра
39
Устройство﻿и﻿принцип﻿действия﻿сглаживающих﻿фильтров
Изменение напряжения на конденсаторе ΔUс при заряде и разря-
де представляет удвоенную амплитуду переменной составляющей вы-
прямленного напряжения, как это показано на рис. 2.7. Отсюда сле-
дует, что
 К U
U
U
U
I
U mf С mf CRп вых
п
0
c
 с c н
 = = = =
D
2 2
1
20
0
0
; 
Uc
UcD
Uc мин
Uc макс U0
t
Рис. 2.7. Осциллограмма напряжения на конденсаторе в емкостном фильтре
Если задано значение Кп вых, то необходимая величина емкости кон-
денсаторного фильтра, мкФ:
 C
mf CR К
=
106
c н п вых2
. 
Полученные расчетные соотношения для емкостного фильтра мож-
но использовать при любом типе источника питания. Для этого нуж-
но знать величины Uс max и Uс min, а также частоту изменения этих вели-
чин, т. е. частоту пульсации fп.
Данные расчетные соотношения справедливы при малых токах на-
грузки или при больших емкостях С фильтра, т. е. когда конденсатор 
разряжается не очень сильно (работает в режиме частичного разряда). 
Точность расчета падает с увеличением коэффициента пульсации и мо-
жет считаться достаточной лишь для Кп < 2–4 %. При больших значе-
ниях Кп точность расчета составляет примерно ±10 %.
Емкостный сглаживающий фильтр обладает следующими недо-
статками:
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·	 при заряде конденсатора фильтра источник питания нагружает-
ся большим зарядным током, и угол отсечки тока вентиля замет-
но уменьшается по сравнению с углом отсечки при резистивной 
нагрузке выпрямителя;
·	 наличие емкостного фильтра приводит к увеличению обратного 
напряжения на вентиле;
·	 емкостный фильтр почти невозможно использовать в сочетании 
с газоразрядными вентилями в многофазных схемах выпрямле-
ния из-за резкого уменьшения угла отсечки и связанного с этим 
возможного «пропуска фазы», т. е. когда один из вентилей вы-
прямителя не проводит ток;
·	 при большом токе нагрузки требуется большая емкость филь-
тра, в противном случае резко сказывается падающий характер 
нагрузочной характеристики, т. е. напряжение на выходе филь-
тра (на нагрузке) резко падает с увеличением тока нагрузки.
3. Однозвенный Г-образный LC-сглаживающий фильтр.
Однозвенный LC-сглаживающий фильтр, начинающийся с индук-
тивности, включенный на выходе выпрямителя, может быть рассчи-
тан на основании эквивалентной схемы (рис. 2.8). Как и в предыдущих 
схемах, здесь выпрямленное напряжение представлено в виде посто-
янной и переменной составляющих. Сопротивление rв является сум-
мой сопротивлений источника (выпрямителя) и дросселя.
Z
U' 0
U' п
U0
Rн
C Z'
Rв
Рис. 2.8. Эквивалентная схема Г-образного LC-фильтра
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На основании схемы (рис. 2.8) можно получить переменную состав-
ляющую тока в цепи при отсутствии и наличии фильтра:
 I U
Z
I
U
Zп
п
п
п        = ў =
ў
; ;  (2.2)
Переменная составляющая на нагрузке при наличии фильтра:
 U I Z U Z
Zп п п
    = ў ў =
ў
; , 
где
 ў =
+
Z
R
jm CR
 н
c н1 w
, 
 1 1
ў
= + = + + ў
Z R
jm C Z r jm L Z
н
c в c    w w; . 
Коэффициент сглаживания Г-образного фильтра:
 К К
К
U
U
Z
Zсгл
п вх
п вых
п
п
  = =
ў
=
ў
. 
Учитывая, что r m Lв c < w  и R m Cн
1
 c
>
w
, получим:
 ў = -Z j
m C
 
c
1
w
, 
 Z jm L j
m C
= -  
1
 c c
w
w
. 
Перейдя от комплексных величин к их модулям, найдем коэффи-
циент сглаживания в виде
 К Z
Z
m L
m C
m C
m LCсгл
c
c
c
c
1
@
ў
@
-
= -
w
w
w
w
1
12  
или
 LC К
m
=
+сгл   1
c
2 2w
,  (2.3)
где Ксгл — необходимый или заданный коэффициент сглаживания 
Г-образного фильтра.
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Индуктивность и емкость должны быть выбраны так, чтобы обе-
спечить преобладание индуктивного сопротивления над емкостным, 
т. е. чтобы m L
m C
w
wc c
>
1 , и вместе с тем необходимо исключить возмож-
ность возникновения резонансных явлений на частотах, близких к ча-
стоте пульсации. Последнее требование обеспечивается при выборе 
частоты
 mw wc ф2> ,  (2.4)
где wф
1
=
LC
 — собственная резонансная частота фильтра.
Необходимое значение LC-фильтра по заданной величине Ксгл мож-
но определить на основании уравнения (2.3). Практически эти рас-
четы целесообразнее осуществлять при помощи графиков (рис. 2.9).
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0
50
100
150
200 m = 2
m = 3
m = 6
Гн ·мкФ
Ксгл
Рис. 2.9. График для расчета Г-образного LC-фильтра
Выбор величин L и С сглаживающего фильтра с заранее определен-
ным значением произведения этих величин (LC) обычно рекоменду-
ется производить с учетом требований экономичности, наименьших 
габаритов и минимальной стоимости фильтра, а также на основа-
нии требований, обусловленных переходными процессами в филь-
тре. Можно также учитывать и общие соображения по выбору вели-
чин L и C. Эти соображения сводятся к следующему: чем меньше ток 
нагрузки I0, тем большую индуктивность L можно выбрать, стремясь 
обеспечить заданный коэффициент сглаживания Ксгл при минималь-
ной емкости С; чем ниже выпрямленное напряжение U0, тем целесоо-
бразнее выбирать максимально возможную емкость С, стремясь к наи-
меньшей индуктивности дросселя.
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Практически эти соображения по выбору величин L и C ограничи-
ваются указанными выше в выражении (2.4) требованиями отсутствия 
резонансных явлений и наименьшего влияния переходных процессов 
на нормальный режим работы выпрямителя.
Г-образные LC-фильтры, начинающиеся с индуктивности, чаще 
всего применяются в сочетании с мощными ионными и полупрово-
дниковыми вентилями.
4. Однозвенный Г-образный RC-фильтр.
Г-образный однозвенный RC-фильтр (рис. 2.10) целесообразно при-
менять при малых токах нагрузки (I0 < 10 мА) и небольших значениях 
Ксгл. В таком фильтре достигается большая экономия массы, умень-
шаются габариты и стоимость по сравнению с LC-фильтром. Суще-
ственный недостаток RC-фильтра — снижение напряжения на нагруз-
ке на величину DU I R0 0 ф= .
Z
U' 0
U' п
U0
Rн
C Z'
Rф
UфD
Рис. 2.10. Эквивалентная схема Г-образного RC-фильтра
Аналогично тому, как это было сделано выше, можно определить 
коэффициент сглаживания RC-фильтра:
 К Z
Z
R j
m C
j
m C
сгл   
1
1
ф
c
c
@
ў
@
-
-
w
w
, 
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или при переходе к модулям получим
 К R m Cсгл   ф c= ( ) +w
2
1. 
Приближенно можно считать, что
 К R m Cсгл ф c» w , 
так как RфmωcC > 1.
Необходимая величина емкости для получения заданного коэффи-
циента сглаживания, мкФ [1]:
 C К
m R
  
 10
 сгл
6
c ф
=
w
. 
Сглаживающие RC-фильтры часто используются как дополнитель-
ные звенья сглаживающего фильтра, служащего одновременно развя-
зывающей цепью между отдельными каскадами радиоустройства, пи-
тающегося от общего источника тока.
Такие развязывающие цепи предназначены для устранения связи 
между отдельными каскадами через общий источник питания. Осо-
бенно широко используются развязывающие цепи-фильтры в много-
каскадных транзисторных и ламповых усилителях.
При расчете развязывающих RC-фильтров исходят из соблюдения 
неравенства
 R
f Сф н ф
10
2
>
p
, 
где fн — наиболее низкая частота усиливаемых сигналов.
Величину Rф можно выбрать по заданному или желаемому коэф-
фициенту сглаживания с учетом падения на нем постоянного напря-
жения. Во многих практических случаях включения развязывающих 
цепочек в схемы ламповых усилителей выбирают Rф = (0,08…0,12)Rа 
и Rф = 0,1Rк — для транзисторных усилителей, в которых Rа — сопро-
тивление нагрузки в анодной цепи усилительной лампы, а Rк — сопро-
тивление нагрузки транзистора в коллекторной цепи.
5. П-образный LC-сглаживающий фильтр.
П-образный LC-сглаживающий фильтр можно представить, как 
показано на рис. 2.11, в виде двухзвенного: из емкостного фильтра 
С1 и Г-образного, состоящего из L и С2.
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C1
L
C2
Рис. 2.11. Схема П-образного фильтра
Сглаживающее действие П-образного фильтра можно упрощенно 
представить как совместное действие обоих звеньев (рис. 2.1, д), а ко-
эффициент сглаживания такого фильтра как
 К К Ксгл. п сгл. с сгл. г= ,  (2.5)
где К Ксгл. с сгл. г и  — коэффициенты сглаживания каждого из звеньев 
фильтра, из которых составляется П-образный фильтр.
Погрешность допущения, сделанного при определении К сгл. п   
по уравнению (2.5), заключается в том, что емкостный фильтр С1 при-
соединен к сопротивлению нагрузки Rн не непосредственно, а после-
довательно с активным сопротивлением Rдр, т. е. через второе звено 
фильтра. Эта погрешность обычно невелика и не имеет существенно-
го практического значения для расчета. Между тем, сделанное допу-
щение намного упрощает расчет фильтра.
Проведем анализ действия П-образного фильтра. При отсутствии 
фильтра эквивалентная схема устройства имеет вид, показанный 
на рис. 2.12. В этом случае коэффициент пульсации на нагрузке равен
 ў =
ў
ў
К
U
Uп вых
п
0
, 
как при активной нагрузке выпрямителя.
При наличии фильтра эквивалентная схема устройства имеет вид, 
показанный на рис. 2.13.
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Rн
Rв
Uвх
Рис. 2.12. Эквивалентная схема устройства без фильтра
rВ
UП
U'П
I'П IП2
Z3
IП1 IП3
Z3 IПН RН
Рис. 2.13. Эквивалентная схема устройства с фильтром
В этом случае на нагрузке будет следующая пульсация напряжения:
 К U
Uп вых
п=
0
. 
Таким образом, коэффициент сглаживания П-образного фильтра 
можно представить в виде
 К K
K
U
U
U
U
U
U
U
I Rсгл. п
п вых
п вых п
п п
п.н н
=
ў
=
ў
ў
=
ў
ў0
0
0
0
, 
где Iп.н — переменная составляющая тока в нагрузке (рис. 2.13).
При этом можно обозначить: U
U
КС
0
0ў
=  и 
ў
=
U
I R
Кп
п.н н
 г.
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Согласно с обозначениями рис. 2.13, получим:
 I I I I I Z
Rп2 п3 п.н п.н п3 н
    ;      = + = 3 ;
 I I
R
Z
п.н п2
н
  
1
1
=
+
3
, 
 К U
I
R
Z
Rг
п
п2
н
3
н
 
1
=
ў +
. 
При этом
 ў =
ў
+ ў
I
U
r Zп
п
в
  
  1
;
 I I
Z
Z
U
r Z Z
Z
п2  
п п
в
 
  
=
ў
+
ў =
ў
+ ў -
ў
1
1
12
1
1 2
1
. 
Подставив значение тока IП2 в уравнение (2.2), найдем
 К r Z
R
Z
Z
R
Zсгл. г
в
н
н 
  
1=
+ ў
+
ўж
и
з
ц
ш
ч +
ж
и
з
ц
ш
ч1 2
1 3
1 ,  (2.6)
где ў =
+
Z
Z R
Z R3
3
3
н
н
 — как параллельное соединенные сопротивления;
ў = + ўZ Z Z2 2 3   — как последовательно включенные сопротивления;
ў =
ў
+ ў
Z
Z Z
Z Z1
1 2
1 2
  — как параллельно соединенные сопротивления.
Из уравнения (2.6) следует, что коэффициент сглаживания Ксгл. г 
зависит от соотношений параметров отдельных участков цепи: сгла-
живающее действие фильтра тем больше, чем больше отношения r
Rн
, 
ўZ
Z
2
1
 и R
Z
н
3
.
Если учесть практические соотношения величин, то
 Z R jm L Z R j
m C
j
m C
Z R j
m C2 1 1 3 31 1
= + = - » - = -ф c
c c c
     
1
 
1
 
   
1
 
w
w w w
; ,
2
,
 r R Z R Z Z j
m C
Z Z Z j m L
mв н c
c
c
;    
1
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= < ў » = - ў = + » -3 3 3 2 2 32
; ; (
w
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w C2
);
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Подставив полученные значения величин в уравнение (2.6), найдем:
 К m LCсгл c= -w 2 2 1, 
т. е. совпадающим с уравнением (2.6). Что касается величины Ксгл. с, 
то ее можно определить так, как это было сделано выше (см. уравне-
ние 2.1).
Величины Ксгл. с и Ксгл. г следует выбирать такими, чтобы габариты 
и стоимость фильтра были наименьшими. Решить эту задачу анали-
тически крайне трудно. По эксплуатационным соображениям луч-
ше выбрать такое распределение коэффициентов сглаживания каж-
дого звена фильтра, чтобы конденсаторы были одинаковой емкости 
(С1 = С2). При таком соотношении емкостей фильтра можно полу-
чить наибольшее значение Ксгл. п.
6. Многозвенные сглаживающие LC-или RC-фильтры.
Многозвенные сглаживающие LC- или RC-фильтры можно рассма-
тривать как последовательное соединение нескольких звеньев, подоб-
но тому как это было сделано выше для П-образного фильтра. Чаще 
всего используются двухзвенные Г-образные и П-образные фильтры, 
показанные на рис. 2.2, и, к.
Общий коэффициент сглаживания двухзвенного Г-образного фильтра:
 К К Ксгл г1 г2= Ч , 
где К m L Cг1 c= 2 2 1 1w  и К m L Cг2 c= 2 2 2 2w .
Практически целесообразно выбрать одинаковые коэффициенты 
сглаживания обоих звеньев, принимая С1 = С2 и L1 = L2. При этом 
погрешность расчета, вызванная допущением того, что конденсатор 
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С1 подключен не непосредственно к нагрузке, а последовательно с ак-
тивным сопротивлением дросселя Lдр2, мала.
Общий коэффициент сглаживания двухзвенного П-образного филь-
тра К К К Ксгл с г1 г2= Ч Ч , причем рекомендуется выбирать С1 = С2 = С3 
и L1 = L2.
7. Сложные схемы LC-сглаживающих фильтров.
Сложные схемы LC-сглаживающих фильтров показаны на рис. 2.1 
и рис. 2.2. В фильтре, построенном по схеме (рис. 2.2, м), колебатель-
ный контур СкLк настраивается в резонанс с основной частотой пуль-
сации, т. е. при соотношении (2.7):
 2 1p w п к
к к
f
L C
= = ,  (2.7)
и оказывает переменной составляющей напряжения этой частоты ак-
тивное эквивалентное сопротивление, Ом:
 R L
R Сэкв
к
к к
 Ом= , 
где Rк — активное сопротивление контура (сопротивление обмотки 
дросселя).
Такой фильтр можно рассчитывать как П-образный, определяя ко-
эффициент сглаживания его Г-образного звена в виде:
 К R m C R m Cсгл экв c экв c= + »( )w w2 1 22 . 
Описанный фильтр (рис. 2.2, м) хорошо сглаживает пульсации 
с резонансной частотой, а все остальные составляющие выпрям-
ленного напряжения передаются в нагрузку, причем лучше всего 
передаются составляющие низкочастотной части спектра, так как 
высокочастотные (с частотой выше резонансной) сглаживаются кон-
денсатором С2. Этот фильтр часто называют фильтром-пробкой и ис-
пользуют в цепях тока высокой частоты для устранения помех на ре-
зонансной частоте.
Возможны другие варианты фильтров, в которых последовательно 
включаются несколько резонансных контуров, настроенных на раз-
ные частоты.
Фильтр по схеме рис. 2.15, н также обладает избирательными сгла-
живающими свойствами: контур СкLк настраивается в резонанс с ча-
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стотой пульсации основной гармоники. Коэффициент сглаживания 
его Г-образной части можно считать
 К R jm L
Rсгл. г
к c к
к
=
+ w
, 
а при переходе к модулям величин:
 К m L
R
m L
Rсгл. г
c к
к
c к
к
=
ж
и
з
ц
ш
ч + »
w w
2
1 , 
где Rк — активное сопротивление контура, которое намного меньше 
сопротивления конденсатора С2 для составляющих тока резонанс-
ной частоты.
В этом фильтре хорошо сглаживаются пульсации с резонансной 
и более высокой частотой, для токов которых сопротивление кон-
денсатора С2, мало. Обычно такие резонансные фильтры используют-
ся в устройствах с электромашинными генераторами или специаль-
ными преобразователями, в выходном напряжении которых имеется 
несколько переменных составляющих с фиксированной частотой.
Сглаживающий LC-фильтр с компенсационной обмоткой 
(рис. 2.2, л) обеспечивает лучшее сглаживание пульсаций, чем обыч-
ные LC-фильтры. Действие компенсационной обмотки сводится к до-
полнительной частичной компенсации переменных составляющих 
напряжения за счет осуществления своеобразной отрицательной об-
ратной связи. Этот эффект особенно заметен при сглаживании пуль-
сации относительно больших токов нагрузки, когда дроссель фильтра 
трудно выполнить с большой намагниченностью. При этом происхо-
дит также некоторое размагничивание в сердечнике дросселя за счет 
протекания постоянной составляющей тока нагрузки через компен-
сационную обмотку.
Полной компенсации переменных составляющих напряжения в схе-
ме (рис. 2.2, л) не удается получить, так как практически нельзя до-
биться сдвига фаз точно на 180˚ между напряжениями в основной 
и компенсационных обмотках дросселя. Введение компенсацион-
ной обмотки значительно увеличивает эквивалентное сопротивление 
дросселя, приводя к увеличению сглаживающего действия фильтра. 
Число витков компенсационной обмотки можно выбрать не очень 
большим, что позволяет избежать заметного увеличения массы и га-
баритов дросселя.
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Анализ работы фильтра с компенсационной обмоткой дросселя дает 
основание утверждать, что при малой нагрузке и возможности исполь-
зования П-образных сглаживающих фильтров технически нецелесоо-
бразно применять дроссели с компенсационной обмоткой.
Активные сглаживающие фильтры
Описанные выше сглаживающие LC- и RC-фильтры обладают рядом 
преимуществ и недостатков. Основными недостатками LC-фильтров 
являются громоздкость и дороговизна дросселя фильтра, зависимость 
сглаживания от тока нагрузки, возникновение переходных процессов, 
создание дросселем электромагнитных полей помех, а также и то, что 
медленные изменения и колебания напряжения на входе фильтра бес-
препятственно передаются в нагрузку. Не менее существенны и недо-
статки RC-фильтров: относительно малая сглаживающая способность, 
большое падение напряжения и др. От многих перечисленных недо-
статков свободны активные сглаживающие фильтры.
1. Транзисторные сглаживающие фильтры.
Простые схемы транзисторных сглаживающих фильтров можно 
подразделить на следующие типы:
·	 c последовательным включением нагрузки:
— по схеме с общим коллектором и включением нагрузки в цепь 
коллектора (коллекторные фильтры);
— по схеме с общим эмиттером и включением нагрузки в цепь 
эмиттера (эмиттерные фильтры);
в свою очередь, эти схемы могут быть с фиксированным и с авто-
матическим смещением;
·	 c параллельным включением нагрузки.
Транзистор обладает резко различными величинами сопротивле-
ния постоянному и переменному токам. Как видно из характеристик 
транзистора, приведенных на рис. 2.14, сопротивления постоянному 
и переменному току: R U
I0
= к. э
к
 и R U
Iк
к. э
э
=
D
D
, причем Rк > R0 (при одном 
и том же значении напряжения Uк. э ток Iк велик, а приращение этого 
тока мало).
Таким образом, транзистор выгодно включать в схему фильтра вза-
мен дросселя.
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Рис. 2.14. Статические характеристики транзистора
Простейшая схема коллекторного транзисторного сглаживаю-
щего фильтра с включением нагрузки в цепь коллектора приведена 
на рис. 2.15. Такой фильтр имеет фиксированное базовое смещение. 
Для подавления усилительного действия в цепь база — эмиттер вклю-
чается дополнительный RC-фильтр, значительно уменьшающий пе-
ременную составляющую тока Iэ.
Uф
U' 0
U' п
D
U0
Uкэ
C2
CФ1
R2
+ +
- -
R1
Рис. 2.15. Схема транзисторного сглаживающего фильтра
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Действие транзисторного сглаживающего фильтра можно объяснить 
усилительными свойствами подобных схем при питании их от общей 
батареи. Как известно, ток коллектора плоскостного транзистора Iк 
почти не зависит от потенциала коллектора и в основном определя-
ется током эмиттера Iэ, о чем можно судить по статическим характе-
ристикам транзистора, идущим почти полого. При условии поддер-
жания тока эмиттера Iэ постоянным любое изменение напряжения 
на входе и выходе схемы транзистора приведет лишь к перемещению 
рабочей точки А по характеристике вправо или влево, почти не вы-
зывая изменения тока Iк. Таким образом, если на входе транзистор-
ного фильтра имеется пульсирующее напряжение, то, хотя рабочая 
точка А и будет перемещаться по характеристике, напряжение на на-
грузке U0 = IкRн останется почти неизменным. Поскольку характери-
стики транзистора идут под некоторым наклоном к оси напряжения, 
то на выходе транзисторного фильтра будет ощущаться пульсация на-
пряжения на нагрузке, но значительно меньшая, чем на входе филь-
тра. Получаемая же пульсация на выходе транзисторной схемы будет 
дополнительно сглаживаться конденсатором Сф1.
Из сказанного следует, что наилучшими транзисторами для сгла-
живающих фильтров являются те, у которых коэффициент передачи 
по току α имеет максимальное значение, а выходные характеристики 
имеют малый наклон относительно оси напряжения.
Для поддержания постоянства тока Iэ в схеме на рис. 2.15 исполь-
зована цепочка С2R1 с большой постоянной времени. Как видно 
из рис. 2.16, при учете того, что сопротивление p‑n перехода эмиттер — 
база невелико, ток эмиттера равен I U
Rэ
c
1
» .
R1
C2
Iэ
L
Uc
Рис. 2.16. Схема включения транзистора в активном фильтре
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Благодаря большой постоянной времени С2R1 напряжение на кон-
денсаторе С2 за время один период пульсации не может измениться 
намного, поэтому ток Iэ практически остается неизменным, обеспе-
чивая указанное выше малое изменение тока Iк.
Сопротивление R2 обычно служит для установки заданного режи-
ма работы транзистора по постоянному току, и величина этого сопро-
тивления выбирается в зависимости от тока нагрузки I0.
Более строгое объяснение действия транзистора в схеме сглажи-
вающего фильтра приводится в [5]. Расчет схемы можно выполнить 
на основании эквивалентной схемы (рис. 2.17), однако ввиду сложно-
сти выводов расчетных формул ниже приводятся приближенные рас-
четные соотношения, обеспечивающие достаточную точность опре-
деления параметров транзисторного фильтра [5].
Rн
Rб
R2
RкRэR1
R
U' п
Uп
XС2
Iэ
, Iэ, Rкα
Рис. 2.17. Эквивалентная схема фильтра
На основании упрощенных расчетных методов можно определить 
следующие основные параметры схемы фильтра.
1. Сопротивление фильтра постоянному току, Ом:
 R R U
Iф
к. э= +1
0
, 
где Uк. э — напряжение на участке коллектор — эмиттер выбирается 
в зависимости от типа транзистора; R1 выбирается в зависимости 
от тока нагрузки I0 в пределах 40–100 Ом. Падение напряжения 
на фильтре DU R Iф ф 0= . Емкость конденсатора, мкФ: С f R
і
-10 10
2 1
5 6
p п
 с ра-
бочим напряжением U I Rраб 01,5  » 1 В.
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2. Сопротивление:
 R U R
U U
R
R
I R
2
1 10
=
- - + -ж
и
з
ц
ш
ч -
 0 н
к. э
н
к
к0 н
a
a a( )
, 
где α — статический коэффициент усиления транзистора по току; Rк — со-
противление коллекторного p‑n перехода; Iк0 — ток коллектора при Iэ = 0.
3. Коэффициент сглаживания фильтра:
 
К
R R R
mf C
R R
mf С
R R
сгл
к
с ф
к
с ф
»
ж
и
зз
ц
ш
чч + +
2 1
1
2
2
1
2
1 2
1
2
2
2( )
.
a
 
4. Индуктивность (Гн), эквивалентная действию транзистора 
в фильтре:
 L R
mfэкв
к
c
 
2
= . 
Пример эмиттерного фильтра с двухзвенным фильтром во входной 
цепи и составным транзистором приведен на рис. 2.18. В этом случае 
транзистор работает в режиме эмиттерного повторителя, определяя 
эксплуатационные свойства всего фильтра.
R1R2 Rн
C1C2
VT1
VT2
Iэ
Uвх
– –
+ +
Рис. 2.18. Схема эмиттерного сглаживающего фильтра
Транзисторные сглаживающие фильтры целесообразно применять 
при больших токах нагрузки и низком выпрямленном напряжении. 
Коэффициент сглаживания таких фильтров снижается с увеличени-
ем тока нагрузки.
56
ГЛАВА﻿2.﻿Сглаживающие﻿фильтры﻿
Существенными недостатками транзисторных сглаживающих филь-
тров, даже построенных по сложным схемам, являются температурные 
зависимости режима работы транзисторов и необходимость сложной 
защиты транзисторов от перегрузки по току и напряжению.
Вопросы для самопроверки
1. В чем заключается физический процесс сглаживания выпрям-
ленного напряжения?
2. Что называется коэффициентом сглаживания?
3. Что называется коэффициентом фильтрации?
4. Как определяется КПД фильтра?
5. Назовите величину коэффициента пульсации для одно- и двух-
полупериодной схем выпрямления.
6. Назовите величину коэффициента пульсаций для мостовой схе-
мы выпрямления.
7. Как изменяются пульсации на выходе емкостного фильтра при 
уменьшении сопротивления нагрузки (C = const) и при увели-
чении емкости (Rн = const)?
8. Как изменяются пульсации на выходе индуктивного фильтра 
при уменьшении сопротивления нагрузки (L = const) и при уве-
личении индуктивности (Rн = const)?
9. Объясните механизм сглаживания L-и C-фильтров.
10. Какие типы фильтров выгоднее применять при больших токах 
нагрузки и почему? Какие типы фильтров выгоднее применять 
при малых токах нагрузки?
Практическое задание к главе 2
Цель практической работы — ознакомиться с работой основных схем 
сглаживающих фильтров (простой пассивный LR-фильтр; простой 
пассивный CR-фильтр; сложный пассивный Г-образный LC-фильтр; 
сложный пассивный П-образный LC-фильтр), их характеристиками, 
параметрами и методами проектирования. Экспериментально иссле-
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довать схемы сглаживающих фильтров, получить навыки проектиро-
вания и расчета параметров различных сглаживающих фильтров.
задание
1. Схема лабораторной установки приведена в приложении 3. Со-
брать схему однополупериодного выпрямителя с индуктивным филь-
тром и измерительными приборами. Включить выпрямитель в сеть пе-
ременного тока.
2. Замкнуть накоротко сопротивления R1 и R2. Снять и зарисовать 
осциллограммы формы напряжения на резисторе нагрузки Rн и перед 
фильтром с учетом постоянной составляющей напряжения. Осцилло-
граммы оформить в виде табл. 2.1.
Таблица 2.1
Осциллограммы напряжения
Вид фильтра
Форма выпрямленного 
напряжения до фильтра
Индуктивный Емкостной LC-фильтр П-образный
Форма выпрямленного 
напряжения (на Rн)
3. Определить значения коэффициентов пульсации выпрямленно-
го напряжения при токах нагрузки, различающихся в два раза для од-
нополупериодной схемы выпрямления на выходе емкостного, индук-
тивного, LC- и П-образного фильтров по формуле
 К U
Uп вых
п= Ч
0
100%. 
Данные измерений свести в табл. 2.2.
Таблица 2.2
Сводная таблица коэффициентов пульсации и сглаживания
Вид
филь-
тра
R5 (I01 = I 0
2
max ) R7 (I02 = I0max) 
Коэффициент 
сглаживания
Uвх, В U0, B Uвых, В Кп вых U~вх, В U0, B U~вых, В Кп вых R5 (I01) R7 (I02)
Однополупериодная схема выпрямления
L
С
LC
П
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Вид
филь-
тра
R5 (I01 = I 0
2
max ) R7 (I02 = I0max) 
Коэффициент 
сглаживания
Uвх, В U0, B Uвых, В Кп вых U~вх, В U0, B U~вых, В Кп вых R5 (I01) R7 (I02)
Мостовая схема выпрямления
L
C
LC
П
4. Рассчитать коэффициенты сглаживания фильтров, полагая ко-
эффициент пульсации на входе фильтра Kп вх = 1,57. Результаты рас-
четов занести в табл. 2.2. Для повышения точности оценки Ксгл необ-
ходимо экспериментально оценить Кп вых.
5. Рассчитать коэффициенты фильтрации для всех фильтров 
по формуле
 К U
Uф
п
п
  =
ў
  
Результаты расчетов занести в табл. 2.3.
Таблица 2.3
Сводная таблица коэффициентов фильтрации и затухания
Вид 
фильтра
Кф Кз
(I01 = I 0
2
max ) (I02 = I0max) (I01 = 
I 0
2
max ) (I02 = I0max)
Однополупериодная схема выпрямления
L
C
LC
П
Мостовая схема выпрямления
L
C
LC
П
6. Рассчитать коэффициенты затухания постоянной составляющей 
фильтров Кз по формуле
 Кз = 
К
К
сгл
ф
. 
Окончание табл. 2.2
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Результаты расчетов занести в табл. 2.3.
7. Собрать схему мостового выпрямителя, подключить необходимые 
измерительные приборы. Замкнуть накоротко сопротивления R1 и R2. 
Снять и зарисовать осциллограммы формы напряжения на резисто-
ре нагрузки Rн и перед фильтром с учетом постоянной составляющей 
напряжения. Осциллограммы оформить в виде табл. 2.1.
8. Определить коэффициент пульсации выпрямленного напряже-
ния при токах нагрузки, различающихся в два раза, на выходе емкост-
ного, индуктивного, LC- и П-образного фильтров. Данные измерений 
свести в табл. 2.2.
9. Рассчитать коэффициенты сглаживания фильтров, полагая ко-
эффициент пульсации на входе фильтра Kп вх = 0,67. Результаты рас-
четов занести в табл. 2.2. Для повышения точности оценки Ксгл необ-
ходимо экспериментально оценить Кп вых.
10. Рассчитать коэффициенты фильтрации для всех фильтров. Ре-
зультаты расчетов занести в табл. 2.3.
11. Рассчитать коэффициенты затухания постоянной составляю-
щей фильтров КЗ. Результаты занести в табл. 2.3.
Содержание отчета
Отчет должен содержать:
1) формулировку цели исследования;
2) принципиальную схему установки;
3) таблицы результатов измерений с рассчитанными параметрами 
фильтров;
4) таблицы осциллограмм;
5) анализ полученных результатов.
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Устройство и принцип действия параметрических стабилизаторов 
постоянного напряжения
С табилизатор напряжения ставится на выходе вторичного ис-точника питания и служит для уменьшения колебаний выход-ного напряжения, вызванных изменениями тока нагрузки, 
напряжения первичной сети, температуры окружающей среды и т. д. 
Работа стабилизатора напряжения характеризуется следующими ос-
новными показателями [1], [2]:
1) коэффициентом стабилизации Кст, показывающим, во сколько 
раз относительное изменение напряжения на выходе стабилизатора 
меньше его относительного изменения на входе:
 К
U
U
U
U
U U
U Uст
вх
вх
вых
вых
вх вых
вых вх
 
= =
D
D
D
D
, 
где ΔUвх, ΔUвых — приращения входного и выходного напряжении при 
постоянном токе нагрузки Iн = const; Uвх, Uвых — номинальные значе-
ния входного и выходного напряжения стабилизатора;
2) внутренним сопротивлением стабилизатора Ri, определяемым от-
ношением приращения выходного напряжения к приращению тока 
нагрузки при постоянном напряжении на входе:
 R U
I
Ui = =
D
D
вых
н
вх const, 
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3) коэффициентом сглаживания пульсации входного напряжения Ксгл:
 К U U
U Uсгл
вх
вых вх
вых= С
С
,  (3.1)
где U вхС, U выхС — амплитуда напряжения пульсации на входе и выхо-
де стабилизатора;
4) температурным коэффициентом стабилизации γ — отношением 
приращения выходного напряжения к приращению температуры окру-
жающей среды при постоянных напряжении на входе и токе нагрузки:
 g = = =U
t
U Iвых
окр
вх н  const,  constD
. 
В качестве параметрических стабилизаторов постоянных напряже-
ний используются нелинейные сопротивления, в которых ток является 
нелинейной функцией напряжения. Наиболее широко в параметри-
ческих стабилизаторах применяются кремниевые стабилитроны. Ста-
билизирующее свойство их основано на том, что падение напряжения 
на р‑n переходе мало зависит от тока на рабочем участке вольтамперной 
характеристики. Кремниевые стабилитроны характеризуются параме-
трами: Uст — напряжением стабилизации на рабочем участке вольтам-
перной характеристики при номинальном токе стабилизации: Iмин — 
минимально допустимым током стабилизации, который характеризует 
начало рабочего участка; Iмакс — максимально допустимым током ста-
билизации, при котором рассеиваемая мощность на стабилитроне 
не превышает максимально допустимого значения; rст — дифференци-
альным сопротивлением стабилитрона; a = D
D
U
t U
ст
окр ст
100
)
 [%/С
(
] — темпе-
ратурным коэффициентом напряжения стабилизации, определяемым 
отношением относительного изменения напряжения стабилизации 
к абсолютному изменению температуры; Pмакс — максимально допу-
стимой рассеиваемой мощностью стабилитрона; ΔUст — максималь-
ным отклонением напряжения стабилизации на рабочем участке воль-
тамперной характеристики стабилитрона.
Однокаскадная схема параметрического стабилизатора напряжения 
с кремниевым стабилитроном представлена на рис. 3.1. Резистор Rг 
(гасящий или балластный), включенный последовательно с цепью ис-
точника постоянного напряжения, определяет исходное положение 
рабочей точки на вольтамперной характеристике стабилитрона. Точ-
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ность поддержания напряжения на выходе параметрического стаби-
лизатора тем выше, чем меньше изменение тока через стабилитрон. 
Изменение напряжения на входе стабилизатора (рис. 3.1) вызывает 
изменение тока в стабилитроне и в балластном сопротивлении, паде-
ние напряжения на котором изменяется и обеспечивает постоянство 
выходного напряжения с определенной степенью точности. Если при 
постоянном Uвх меняется Rн, то ток нагрузи изменяется обратно про-
порционально изменению Rн.
При малом колебании Uвых напряжение на Rг рис. 3.1. (при посто-
янном Uвх) изменяется так же мало, что означает постоянство тока че-
рез Rг.
Rг Iн
Uвх
Iст
Uвых = Uст
+
– 
Д Rн
Рис. 3.1. Схема однокаскадного параметрического стабилизатора  
постоянного напряжения
Отсюда видно, что при определенном изменении тока нагрузки 
ток стабилитрона изменяется противофазно на такую же величину. 
При этом изменение Uвых равно произведению изменения тока стаби-
литрона на rст. Расчет параметрических стабилизаторов напряжения 
сводится к определению коэффициента стабилизации, величины бал-
ластного сопротивления, внутреннего сопротивления. Максимально 
возможный коэффициент стабилизации однокаскадного параметри-
ческого стабилизатора равен
 К U I I rст. макс вых н ст ст( [( ) ]= - - +С1 a a ) ; 
где α — относительное отклонение входного напряжения в сторону 
понижения; aС — относительное значение амплитуды пульсации вход-
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ного напряжения. Величина гасящего сопротивления Rг находится 
из выражения
 R U U
I Iг
вх мин вых
н ст
=
-
+
, 
где U Uвх. мин вх( )= -1 a . Минимальное входное напряжение должно иметь 
значение, при котором I Iст ст. мин> . Для схемы рис. 3.1 коэффициент 
стабилизации определяется по формуле
 К U
U
R
R
R
r
U R
U rст
вых
вх
г
н
г
ст
вых г
вх ст
= + +
ж
и
з
ц
ш
ч @1 .  (3.2)
Внутреннее сопротивление стабилизатора:
 R U
I
r R
r R
ri = = +
@
D
D
вых
н
ст г
ст г
ст. 
Для уменьшения температурного коэффициента напряжения стаби-
лизатора γ, который зависит от αст кремниевого стабилитрона рис. 3.1, 
применяют температурную компенсацию, включая последовательно 
со стабилитроном Д один или несколько термокомпенсирующих ди-
одов, смещенных в прямом направлении. Коэффициент полезного 
действия стабилизатора находится из выражения
 h= =
+
P
P
U I
U I I
вых
вх
вых н
вх ст н( )
,  (3.3)
При увеличении Rг в схеме рис. 3.1 коэффициент стабилизации так-
же растет, но при этом снижается коэффициент полезного действия 
(3.3) и увеличивается входное напряжение.
Для увеличения коэффициента стабилизации применяется каскад-
ное (последовательное) соединение стабилизаторов. Схема двухка-
скадного параметрического стабилизатора представлена на рис. 3.2. 
Коэффициент стабилизации находится из соотношения
 К К К U R
U r
U R
U r
U R R
U rст ст1 ст2
вых г1
ст1
г2
ст2,3
вых г1 г2
вх ствх
= = Ч =
1
1
1 ст2,3r
, 
где r r rст2,3 ст2 ст3= + .
Недостатком стабилизатора (рис. 3.2) является значительное уве-
личение входного напряжения, низкий коэффициент полезного дей-
ствия и усложнение схемы стабилизатора.
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RГ2
UвыхUвх
+
– 
RГ1
RнU1 Д1
Д2
Д3
+
– 
Рис. 3.2. Схема двухкаскадного параметрического стабилизатора  
постоянного напряжения
Высокая стабильность выходного напряжения параметрическо-
го стабилизатора постоянного напряжения достигается включением 
вместо Rг (рис. 3.1) токостабилизирующего двухполюсника, обеспе-
чивающего неизменный ток стабилитрона при постоянном Rн. Схема 
параметрического стабилизатора постоянного напряжения с токоста-
билизирующим двухполюсником представлена на рис. 3.3. Диод Д2, 
сопротивления R1, R2, транзистор Т служат для стабилизации выход-
ного тока I. Напряжение стабилизации стабилитрона Д2 обеспечи-
вает постоянный ток в цепи эмиттера транзистора Т, поэтому и ток I 
в цепи коллектора остается постоянным при колебаниях входного на-
пряжения. Коллекторный ток I транзистора Т распределяется между 
стабилитроном Д1 и нагрузкой Rн. При изменении нагрузки Rн ток I 
перераспределяется между Д1 и Rн, но его значение остается практиче-
ски постоянным. Расчет коэффициента стабилизации схемы (рис. 3.3) 
можно осуществлять в соответствии с выражением (3.2), заменяя ве-
личину Rг на Rг экв, определяемое из соотношения
 R h r R R
R R r r hг экв
21э к
ст к 21э
2 1
2 1
@
+ 2
, 
где h21э — коэффициент передачи по току в схеме с общим эмиттером, 
rк — выходное сопротивление транзистора rк = 
1
22h э
, где h22э — выход-
ная проводимость транзистора.
Для схемы (рис. 3.3) можно отметить следующие особенности: из-
менение входного напряжения не влияет на стабильность по току, 
включение токостабилизирующего двухполюсника не изменяет тем-
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пературный коэффициент напряжения, увеличивается коэффици-
ент полезного действия стабилизатора, растет значение коэффици-
ента стабилизации.
UвыхUвх
R1
+
−  
Rн
Д1
+
−  
IД2
IR2
Т
Iб
IД1 Iн
I
R2
Д2
Рис. 3.3. Схема параметрического стабилизатора постоянного напряжения  
с токостобилизирующим двухполюсником
Вопросы для самопроверки
1. Нарисуйте однокаскадную схему параметрического стабилиза-
тора постоянного напряжения и объясните принцип ее работы.
2. Поясните существующие методы стабилизации напряжения, их 
достоинства и недостатки.
3. Какие основные параметры стабилизаторов напряжения вы 
знаете?
4. Нарисуйте двухкаскадную схему параметрического стабилизато-
ра напряжения и объясните принцип ее работы.
5. Назовите область применения параметрических стабилизаторов 
напряжения.
6. Что называется коэффициентом стабилизации и как он опреде-
ляется расчетным и экспериментальным методами?
7. Укажите пути увеличения коэффициента стабилизации параме-
трических стабилизаторов постоянного напряжения.
8. Что называется внешней характеристикой стабилизатора напря-
жения и какой она имеет вид?
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9. Перечислите основные дестабилизирующие факторы, влияю-
щие на постоянство выходного напряжения параметрического 
стабилизатора. Нарисуйте схему параметрического стабилизато-
ра с токостабилизирующим двухполюсником и объясните прин-
ципы ее работы.
Практическое задание к главе 3
Цель практической работы — ознакомиться с принципами расчета, 
работой параметрических стабилизаторов постоянного напряжения. 
Исследовать характеристики параметрического стабилизатора с токо-
стабилизирующим двухполюсником.
Описание экспериментальной установки
Экспериментальная установка включает универсальный стенд, 
на котором смонтированы схемы выпрямителей, сглаживающих филь-
тров, параметрического стабилизатора постоянного напряжения с то-
костабилизирующим двухполюсником, панель с приборами (прил. 4). 
Прибор мА измеряет общий ток, потребляемый параметрическим ста-
билизатором напряжения и нагрузкой, а вольтметр V служит для изме-
рения напряжения на входе стабилизатора. Для измерения напряже-
ния и тока на выходе стабилизатора необходимо подключить цифровые 
вольтметр и миллиамперметр (мА1, V1). Также к экспериментальной 
установке подключается осциллограф для оценки уровня пульсации 
напряжения на входе и выходе стабилизатора.
задание
1. Ознакомиться со схемой параметрического стабилизатора по-
стоянного напряжения с токостабилизирующим двухполюсником, ее 
элементами и приборами. Включить лабораторный стенд в сеть пере-
менного тока.
2. Собрать схему параметрического стабилизатора в соответствии 
с прил. 4, замкнув накоротко резисторы R1, R2. При этом необхо-
димо использовать мостовую схему выпрямителя, работающую 
на П-образный сглаживающий фильтр.
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3. Снять зависимость Uвых = f (Uвх) для трех значений тока нагрузки: 
Iн = 0, Iн = 15 мА (Rн = R10), Iн = 30 мА (Rн = R12). Напряжение на вхо-
де параметрического стабилизатора изменяется с помощью переклю-
чателя S2, нагрузка — переключателем S5 и резистором R14 (установ-
ка Rн ст «ГРУБО» и «ТОЧНО»).
Полученные результаты свести в табл. 3.1.
Таблица 3.1
зависимость выходного напряжения от входного
Iн = 0
Uвых, В
Uвх, В
Rн1 = R10
Iн = 15 мА
Uвых, В
Uвх, В
Rн2 = R12
Iн = 30 мА
Uвых, В
Uвх, В
4. Снять внешнюю характеристику стабилизатора для трех значе-
ний входного напряжения (Uвх = 15 В, 25 В, 35 В)). Результаты изме-
рения свести в табл. 3.2, зафиксировав значение входного тока стаби-
лизатора.
Таблица 3.2
Внешняя характеристика стабилизатора
Uвх = 15 В
Iвх1
Iн, мА
Uвых, В
Uвх = 25 В
Iвх2
Iн, мА
Uвых, В
Uвх = 35 В
Iвх3
Iн, мА
Uвых, В
5. Снять и зарисовать осциллограммы формы напряжений на входе 
и выходе стабилизатора при Uвх = const, Rн = const и различных видах 
сглаживающих фильтров мостовой схемы выпрямления.
6. Определить коэффициент сглаживания параметрического ста-
билизатора постоянного напряжения в соответствии с выражени-
ем (3.1), предварительно измерив амплитуды напряжении пульсации 
на входе и выходе стабилизатора, при различных видах сглаживаю-
щих фильтров.
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Содержание отчета
Отчет должен содержать:
1) формулировку цели исследования;
2) принципиальную схему установки;
3) таблицы результатов измерений;
4) осциллограммы формы напряжений;
5) графики зависимостей U f U Rвых вх н ( ) const= = ;
6) графики внешних характеристик;
7) расчет коэффициента стабилизации по графикам Uвых = f (Uвх);
8) расчет коэффициента сглаживания стабилизатора;
9) расчет внутреннего сопротивления стабилизатора и Rг экв;
10) анализ полученных результатов.
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ГЛАВА﻿4.﻿﻿
Компенсационный﻿стабилизатор﻿﻿
постоянного﻿напряжения﻿непрерывного﻿действия
4.1. Устройство и принцип действия  
компенсационных стабилизаторов постоянного напряжения
Основные параметры стабилизаторов напряжения
С табилизатор напряжения ставится на выходе вторичного ис-точника питания и служит для уменьшения колебаний вы-ходного напряжения, вызванного изменением тока нагрузки, 
напряжения первичной сети, температуры окружающей среды и т. д. 
К общим параметрам стабилизатора, как и систем электрического пи-
тания, относятся габаритные размеры, масса, себестоимость, надеж-
ность и ряд других данных. Работу стабилизатора напряжения харак-
теризуют следующие основные показатели [1–11].
1. Коэффициент стабилизации.
Кст по входному напряжению, который равен отношению относи-
тельных приращений напряжений на входе и выходе стабилизатора:
 К
U
U
U
U
U U
U UI Iст
вх
вх
вых
вых
вх вых
вых вх
    
н н  const   co
= =
= =
D
D
D
D nst
,  (4.1)
где DU вх, DU вых — приращения входного и выходного напряжений при 
постоянном токе нагрузки; U вх, U вых — номинальные значения вход-
ного и выходного значений стабилизатора. Кроме коэффициента ста-
билизации применяется показатель, называемый статической ошиб-
кой стабилизации, который определяется отношением приращения 
выходного напряжения к его номинальному значению.
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 dU
U
U
I= =
D вых
вых
н
 
 
    const. 
Коэффициент стабилизации оценивается экспериментально из за-
висимости выходного напряжения от величины входного напряжения: 
Uвых = f (Uвх), которая имеет вид, представленный на рис. 4.1; Uвх. н — 
номинальное значение входного напряжения; Uвых. н — номинальное 
значение выходного напряжения; DUвх — приращение входного напря-
жения; DUвых — изменение выходного напряжения на рабочем участке 
зависимости Uвых = f (Uвх). Под рабочим участком данной зависимо-
сти понимается такой участок, на котором изменение входного на-
пряжения приводит к малым приращениям выходного напряжения, 
т. е. на этом участке имеет место режим стабилизации для рассматри-
ваемого устройства.
Uвых
UвыхD
0 Uвх
Uвых н
Uвх н
Δ Uвх
Рис. 4.1. Зависимость выходного напряжения компенсационного стабилизатора 
от входного напряжения
2. Внутреннее сопротивление Ri стабилизатора.
Определяется из отношения приращения выходного напряжения 
к приращению тока нагрузки при постоянном напряжении на входе 
стабилизатора:
 R U
Ii U
= =
D
D
вых
н
  constвх
 .  (4.2)
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Вместо внутреннего сопротивления может быть задана статическая 
ошибка по нагрузке при Uвх = const и изменяющемся токе нагрузки:
 dI вых
вых
  const
 
 вх
= =
DU
U U
. 
Внутреннее сопротивление Ri стабилизатора определяется из его 
внешней характеристики. Под внешней характеристикой компенса-
ционного стабилизатора понимается зависимость выходного напряже-
ния от значения тока потребителя (тока нагрузки) (Uвых = f (Iн)|Uвх = const) 
при постоянном значении входного напряжения стабилизатора. Дан-
ная зависимость представлена на рис. 4.2; Uвых. хх — выходное напря-
жение стабилизатора холостого хода (Iн = 0); Uвых. н — номинальное 
значение выходного напряжения стабилизатора; Iн ном — номиналь-
ное значение тока потребителя (тока нагрузки); DUвых — приращение 
выходного напряжения стабилизатора; DIн — приращение тока на-
грузки. Из рис. 4.2 внутреннее сопротивление определяется на осно-
вании соотношения
 R U
I
U
U U
I
U U
i = = = -
-
-
=
-D
D
вых
н
вх
вых. xx вых. н
н ном
вых. xx const
0
вых. н
н номI
.  (4.3)
Uвых
UвыхD
0
Uвых. н
Iн
Uвых. хх
Iн ном
IнD
Uвх = const
Рис. 4.2. Внешняя характеристика компенсационного стабилизатора 
напряжения
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3. Коэффициент сглаживания пульсации Ксгл.
 К U U
U Uсгл
вх вых
вых вх
   = ~
~
,  (4.4)
где Uвх~, Uвых~ — амплитуды пульсаций напряжений на входе и выходе 
стабилизатора. Иногда вместо Ксгл задается относительное значение 
допустимой амплитуды пульсации выходного напряжения.
 d =U
U
вых
вых
~ . 
4. Температурный коэффициент напряжения стабилизатора gU.
Определяется отношением приращения выходного напряжения 
к приращению температуры окружающей среды при постоянных зна-
чениях напряжения на входе и тока нагрузки:
 g = = =
U
t U I
вых
окр
  const,    const  вх нD
.  (4.5)
5. Коэффициент полезного действия ηU компенсационного стаби-
лизатора напряжения.
Определяется из отношения значения выходной мощности Рвых к ве-
личине входной мощности, отбираемой от источника вторичного элек-
тропитания:
 hU
P
P
U I
U I
= =вых
вх
вых. н н ном
вх н н
.  (4.6)
Структурные схемы компенсационных стабилизаторов  
постоянного напряжения
Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения 
(КСПН) представляют собой замкнутую систему автоматического 
регулирования с отрицательной обратной связью (рис. 4.3). Эффект 
стабилизации достигается за счет изменения параметров регулирую-
щего элемента (РЭ) при воздействии на него сигнала обратной связи 
(ОС) Uос. Если сигнал обратной связи Uос = f (Uвых), то получаем стаби-
лизатор напряжения, если Uос = f (Iн) — стабилизатор тока. На рис. 4.3 
Uос = f (Uвых). Компенсационные стабилизаторы классифицируются:
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1) по типу регулирующего элемента (ламповые, транзисторные, ти-
ристорные);
2) по способу включения регулирующего элемента относительно 
нагрузки (последовательное, параллельное);
3) по режиму работы регулирующего элемента (линейные или 
с непрерывным регулированием, импульсные или ключевые).
Функциональные схемы компенсационных стабилизаторов по-
стоянного напряжения непрерывного действия с последовательным 
и параллельным включением регулирующего элемента представле-
ны на рис. 4.4, 4.5.
 
Uc ВС РЭ Н
ОС
Uвх Uвых
Uос
Рис. 4.3. Структурная схема компенсационного стабилизатора  
постоянного напряжения
 
Uc ВС РЭ Н
Uвх Uвых
Uос
Uоп
УУ
УПТ СС ИОН
Рис. 4.4. Функциональная схема компенсационного стабилизатора  
постоянного напряжения непрерывного действия с последовательным  
включением регулирующего элемента
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Uc ВС БС Н
Uвх Uвых
Uос
UопУУ
УПТ СС
ИОН
РЭ
Рис. 4.5. Функциональная схема компенсационного стабилизатора  
постоянного напряжения непрерывного действия с параллельным включением 
регулирующего элемента
Схемы стабилизаторов напряжения (рис. 4.4, 4.5) состоят из сле-
дующих функциональных узлов: Uc — напряжение сети переменного 
тока; ВС — выпрямительная схема (содержащая трансформатор, вен-
тильную группу, сглаживающий фильтр); РЭ — регулирующий эле-
мент; ИОН — источник опорного напряжения; СС — схема сравне-
ния; УПТ — усилитель постоянного тока; Н — потребитель (нагрузка); 
БС — балластное сопротивление.
Назначение указанных функциональных узлов следующее:
ИОН — источник опорного напряжения служит для формирования 
неизменного во времени опорного сигнала Uоп, с которым сравнива-
ется выходное напряжение стабилизатора;
РЭ — регулирующий элемент, который автоматически изменяет 
свои параметры под действием управляющего сигнала в зависимости 
от изменения входного напряжения или тока нагрузки;
СС — схема сравнения измеряет отклонение выходного напряже-
ния стабилизатора от заданного, т. е. выделяет сигнал рассогласования;
УПТ — усилитель постоянного тока усиливает сигнал рассогласо-
вания;
УУ — управляющее устройство, которое состоит из СС, УПТ и из-
меряет отклонение выходного напряжения стабилизатора от задан-
ного, т. е. выделяет сигнал рассогласования и формирует управляю-
щее напряжение Uос.
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Качественные показатели обеих схем стабилизаторов (рис. 4.4, 4.5) 
приблизительно одинаковые, но последовательная схема имеет более 
высокий коэффициент полезного действия, а параллельная схема по-
требляет ток, который не зависит от тока нагрузки, что особенно цен-
но при импульсном характере нагрузки.
Транзисторный компенсационный стабилизатор  
постоянного напряжения непрерывного действия  
с последовательным включением регулирующего элемента
Схема транзисторного компенсационного стабилизатора посто-
янного напряжения с последовательным включением регулирующе-
го элемента представлена на рис. 4.6.
Uкэ
+
− − 
+
− + URI
URII
Uоп
Rу
VT2
VT1
VD1
Rг R1
R2
R3
C
Uвх Uвых
Рис. 4.6. Принципиальная электрическая схема транзисторного  
компенсационного стабилизатора непрерывного действия  
с последовательным включением регулирующего элемента
Схема состоит из следующих функциональных узлов: регулиру-
ющий элемент — транзистор VT1; схема сравнения состоит из рези-
стивных делителей напряжения R1, R2, R3 и входной цепи транзисто-
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ра VТ2; усилитель постоянного тока — транзистор VТ2 с коллекторной 
нагрузкой Ry; источник опорного напряжения представляет собой од-
нокаскадный параметрический стабилизатор напряжения, состоящий 
из стабилитрона VD1 и гасящего резистора Rг. Для плавной регули-
ровки выходного напряжения стабилизатора в делитель напряжения 
включен потенциометр R2, с движка которого напряжение подает-
ся на базу транзистора VТ2. К эмиттеру транзистора VТ2 подводится 
опорное напряжение стабилитрона.
Обозначим верхнее плечо делителя RI, а нижнее — RII. Для обе-
спечения устойчивой работы стабилизатора на выходе включена ем-
кость С.
Схема транзисторного компенсационного стабилизатора работа-
ет следующим образом. Допустим, что напряжение на входе стаби-
лизатора увеличилось, тогда должно возрасти напряжение на выходе 
стабилизатора, а также напряжение на нижнем плече делителя (RII) 
схемы сравнения URII = Uб2. Увеличение потенциала базы транзисто-
ра VТ2 приводит к увеличению как тока базы транзистора VТ2, так 
и тока коллектора IК2. В результате увеличивается падение напряже-
ния на нагрузке УПТ
 U I RRy Y к2= ,  (4.7)
что ведет к возрастанию напряжения между коллектором и базой ре-
гулирующего транзистора VТ1. Поэтому сопротивление между кол-
лектором и эмиттером транзистора VТ1 увеличивается, падение на-
пряжения UКЭ1 возрастает настолько, насколько возросло входное 
напряжение.
Напряжение на выходе компенсационного стабилизатора остает-
ся практически неизменным. Схема будет поддерживать постоянным 
выходное напряжение стабилизатора и при изменении тока нагруз-
ки. При увеличении тока нагрузки уменьшается величина как вы-
ходного напряжения, так и напряжения на нижнем плече делителя 
схемы сравнения URII. Вследствие этого уменьшается ток базы тран-
зистора VТ2 и ток коллектора IК2. Следовательно, уменьшается паде-
ние напряжения на резисторе RУ, по этому сопротивление между кол-
лектором и эмиттером регулирующего транзистора VТ1 уменьшается, 
и уменьшается UКЭ1 настолько, что выходное напряжение стабилиза-
тора остается постоянным.
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Таким образом, транзисторный компенсационный стабилизатор 
представляет собой замкнутую систему автоматического регулирова-
ния с отрицательной обратной связью.
Для определения основных параметров транзисторного КСПН 
непрерывного действия с последовательным включением регули-
рующего элемента необходимо найти связь изменения напряжения 
на выходе стабилизатора ΔUвых с различными дестабилизирующими 
факторами [1–5]. Оценим зависимость ΔUвых компенсационного стаби-
лизатора постоянного напряжения от изменений входного напряжения 
(ΔUвх), тока потребителя (ΔIн), напряжения на выходе источника опор-
ного напряжения (ΔUоп), которая записывается в виде функционала
 D D D DU F U I Uвых вх вх оп[ ,  ,  ]= .  (4.8)
Детальный анализ схемы КСПН (рис. 4.6) приводит к следующей 
записи функционала (4.8) в аналитическом виде:
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  (4.9)
где приняты следующие обозначения: К1 — коэффициент передачи 
по напряжению транзистора VT1 в схеме включения с общим эмит-
тером; К2 — коэффициент передачи по напряжению транзисто-
ра VT2 в схеме включения с общим эмиттером; rК1 — сопротивление 
коллекторного перехода транзистора VT1. определяемое из выход-
ных характеристик транзистора VT1 в окрестностях рабочей точки 
(rК1 = ΔUКЭ1/ΔIК1); rК2 — сопротивление коллекторного перехода тран-
зистора VT2 в окрестностях рабочей точки (rК2 = ΔUКЭ2/ΔIК2); α — ко-
эффициент передачи резистивного делителя схемы сравнения, кото-
рый находится из выражения
 a =
+
R
R R
I
I II
,  (4.10)
α′ — коэффициент передачи резистивного делителя схемы сравнения, 
учитывающий влияние входного сопротивления транзистора VT2, и α′ 
определяется по формуле
 a =
+
Ч
+
R
R
R R
R R
вх2
вх2
I II
I II
,  (4.11)
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где Rвх2 — входное сопротивление транзистора VT2; ΔUвх — прираще-
ние напряжения на входе КСПН; ΔUоп — приращение напряжения 
на выходе источника опорного напряжения; ΔIн — приращение тока 
потребителя (тока нагрузки).
Исходя из выражения (4.9), определим основные параметры КСПН 
(рис. 4.6):
· коэффициент стабилизации находится из зависимости на рис. 4.1 
в соответствии с соотношением (4.1). Для оценки Кст в формуле (4.9) 
принимаем, что ΔUоп = 0, ΔIН = 0, К1 К2 α α′ >> (1 + К1). С учетом дан-
ных допущений коэффициент стабилизации запишется в виде
 К К К r R U
r R r К Uст
(
 (
К2 У вых
К2 У К2 вх
@
ў +
+ +
1 2
1
aa )
)
. 
Если в формуле (4.9) принять rК2 К1 >> (rК2 + RУ), то выражение для 
Кст еще более упростится:
 К К r R U
r Uст
(
 
К2 У вых
К2 вх
@
ў +2aa ) ; 
·  внутреннее сопротивление определяется из зависимости 
на рис. 4.2 с использованием формулы (4.2). В этом случае в формуле 
(4.9) считаем, что ΔUвх = 0, ΔUоп = 0, и находим внутреннее сопротив-
ление КСПН в виде соотношения
 R R
H Кi
=
ў
вх1
21Э1 2 aa
, 
где Rвх1 — входное сопротивление транзистора VT1; Н21Э1 — статический 
коэффициент передачи по току транзистора VT1 в схеме включения 
с общим эмиттером. Учитывая, что крутизна транзистора VT1 S1 опре-
деляется соотношением
 S H
R1
= 21Э1
вх1 
, 
можно окончательно записать выражение для Ri в виде
 R
S Кi
  
1
2
=
ў1 aa
; 
· коэффициент сглаживания КСПН находится в соответствии с со-
отношением (4.4). Обычно считают, что коэффициент сглаживания 
КСПН приблизительно равен коэффициенту стабилизации;
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· температурный коэффициент напряжения стабилизации КСПН 
γU определяется из соотношения (4.5). Аналитическая запись для γU 
достаточно сложна, поэтому чаще всего на практике γU определяют 
экспериментальным путем. Причем, если γU > 0, то его можно умень-
шить, включив в верхнее плечо резистивного делителя напряжения 
схемы сравнения полупроводниковые диоды (прямое смещение), а при 
γU < 0 — включают терморезисторы;
· коэффициент полезного действия КСПН на рис. 4.6 находится 
в соответствии с соотношением (4.6), которое можно раскрыть в сле-
дующем виде:
 hU
U I
U Iпосл
вых н
вх вх
 = .  (4.12)
Входной ток КСПН в основном определяется током потребления Iн. 
Схема обратной связи стабилизатора обычно потребляет ток много 
меньше тока нагрузки, поэтому можно считать, что Iвх ≈ Iн, и в этом 
случае формула (4.12) преобразуется к виду
 hU
U
Uпосл
вых
вх
 
 
@ . 
На практике коэффициент полезного действия КСПН непрерыв-
ного действия достигает значения (0,5…0,7).
Транзисторный КСПН непрерывного действия  
с параллельным включением регулирующего элемента
На рис. 4.7 представлена схема транзисторного компенсационно-
го стабилизатора постоянного напряжения с параллельным включе-
нием регулирующего элемента.
Обозначения функциональных узлов на рис. 4.7 совпадают с обо-
значениями на рис. 4.6. В данном случае регулирующий элемент — 
транзистор VТ1 — включен параллельно нагрузке, а Rб — балластное 
сопротивление. Выходное напряжение Uвых равняется
  вых вх бU U UR= - , 
где URб  — падение напряжения на балластном сопротивлении
 U R I R I IRб б вх б к1 н= @ +( ),  (4.13)
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где Iк1 — ток коллектора транзистора VТ1, а Iн — ток нагрузки. Если 
входное напряжение увеличилось, то это приводит к увеличению на-
пряжения на выходе КСПН (см. рис. 4.6) и напряжения URII на ниж-
нем плече резистивного делителя схемы сравнения, поэтому транзи-
стор УПТ VТ2 сильнее открывается, что приводит к увеличению тока 
базы VТ2 и увеличению тока Iк2. Возрастает падение напряжения на со-
противлении RУ транзистора VТ2 (4.7), и входное напряжение регули-
рующего транзистора VТ1 становится более отрицательным:
 U URбэ y1 = . 
+
––
+
URI
URII
Uоп
Rб
VT1
VD1
Rг
R1
R2
R3
C
Uвх Uвых
Rу
-
+
VT2
Рис. 4.7. Принципиальная электрическая схема  
транзисторного компенсационного стабилизатора непрерывного действия  
с параллельным включением регулирующего элемента
Следовательно, транзистор VТ1 сильнее открывается, увеличивает-
ся ток Iк1 и возрастает падение напряжения (4.13) на балластном со-
противлении настолько, насколько возросло входное напряжение. На-
пряжение Uвых остается приблизительно постоянным. Если входное 
напряжение остается постоянным, но возрастает ток нагрузки Iн, 
то при этом должен на такую же величину уменьшиться ток регулиру-
ющего элемента Iк1. При этом падение напряжения на URб  не изменит-
ся, и выходное напряжение стабилизатора останется также приблизи-
тельно постоянным.
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Учитывая, что выходное напряжение КСПН параллельного вида 
определяется по формуле (4.13), а входной ток стабилизатора нахо-
дится ориентировочно из соотношения
 I I I IRвх к1 н б@ + = , 
балластное сопротивление Rб находится из формулы
 R U U
I Iб
вх вых
н к1
=
-
+
min
min
. 
Основные параметры транзисторного КСПН непрерывного дей-
ствия с параллельным включением регулирующего элемента опреде-
ляются с использованием выражений (4.8–4.11). Исходя из этого за-
мечания, параметры КСПН параллельного вида записываются как:
· коэффициент стабилизации Кст:
 К К SU
U
RU
RUi
ст
2 1 вых
вх
б вых
вх 
@
ў
=
aa ; 
· внутреннее сопротивление Ri:
 R
S Кi
  
1
2
=
ў1 aa
; 
· коэффициент сглаживания Ксгл:
 К Ксгл ст@ ; 
· температурный коэффициент напряжения стабилизации КСПН γU:
 gU U I
U
t
= = =
вых
окр
  const,    const  вх нD
; 
· коэффициент полезного действия ηU парал:
 hU
P
P
U I
U I Iпарал
вых
вх
вых н
вх н к1
 
(
= @
+ )
. 
Коэффициент полезного действия КСПН параллельного вида всег-
да будет несколько ниже, чем для стабилизатора последовательного 
типа, из-за потерь на балластном сопротивлении.
Достоинства компенсационных стабилизаторов с непрерывным ре-
гулированием:
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1) обеспечивается высокая точность стабилизации выходного на-
пряжения, ослабляются как медленные изменения входного напряже-
ния, так и переменные составляющие (пульсации) Uвх~;
2) обладают малым динамическим внутренним сопротивлением.
Недостатки:
1) низкий коэффициент полезного действия (0,5…0,7), обусловлен-
ный потерей мощности на регулирующем элементе, балластном со-
противлении;
2) недостаточные массогабаритные показатели.
4.2. Интегральные компенсационные стабилизаторы  
постоянного напряжения
Основные сведения и параметры интегральных КСПН  
непрерывного действия
Миниатюризация, повышение надежности, улучшение качествен-
ных и количественных характеристик систем электрического пита-
ния достигаются широким применением интегральной технологии. 
Используются интегральные микросхемы (ИМС) как с планарной, 
так и с гибридной технологиями их производства. В настоящее время 
на практике применяются ИМС отечественного и зарубежного про-
изводства. Существует большое разнообразие ИМС КСПН непре-
рывного действия. Из отечественных ИМС наибольшее распростра-
нение получили микросхемы серии К142, причем микросхемы серии 
К142 постоянно обновляются, и расширяется их разновидность. Од-
нако достаточно рассмотреть принцип построения, устройство и ра-
боту базовой ИМС данной серии, К142ЕН1 или К142ЕН2, чтобы лег-
ко освоить особенность и принцип действия КСПН других ИМС как 
отечественного, так и зарубежного производства. Поскольку структур-
ные схемы КСПН подобного типа соответствуют рис. 4.4, 4.5, то до-
статочно просто понять принцип действия любой ИМС компенсаци-
онного стабилизатора, зная работу базовых микросхем, используемых 
для реализации КСПН непрерывного действия.
В качестве технических параметров интегральных КСПН приме-
няются [5]:
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·	 коэффициент нестабильности по выходному напряжению ста-
билизатора КнU, %/В:
 К U
U UU Iн
вых 
вх вых
  const
100
н
= =
D
D D
; 
·	 коэффициент нестабильности по току потребителя (нагрузки) 
Kнi, %:
 К U I
I Ui Uн
вых н
н вых
 const
 100
вх
= =
D
D D
; 
·	 коэффициент стабилизации по входному напряжению, Кст, дБ:
 К U U
U U Iст
вх вых
вых вх
  constн
=
й
л
к
щ
ы
ъ =20 lg
D
D D
. 
Основные технические характеристики интегральных КСПН непре-
рывного действия серии К142 приведены в прил. 6.
Принципиальная электрическая схема ИМС К142ЕН1
Схема КСПН непрерывного действия в интегральном исполнении 
К142ЕН1, выполненная на основе полупроводниковой планарной тех-
нологии в объеме кристалла кремния, представлена на рис. 4.8.
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Рис. 4.8. Принципиальная электрическая схема интегральных стабилизаторов 
К142EH1 и К142EH2
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Состав функциональных узлов ИМС К142ЕН1 (рис. 4.8) соответ-
ствует рис. 4.4. Микросхема КСПН К142ЕН1 (рис. 4.8) включает: ре-
гулирующий элемент на транзисторах VT3, VT4, реализованный в виде 
составного транзистора по схеме Дарлингтона; дифференциальную 
схему сравнения на элементах VT6, VT7, R3; источник опорного на-
пряжения (VD1, VT1, VT5, VD2, R1, R2), представляющий собой одно-
каскадный параметрический стабилизатор постоянного напряжения 
на стабилитроне VD1 с токостабилизирующим двухполюсником (VT1) 
и буферным каскадом на транзисторе VT5, включенном по схеме эмит-
терного повторителя с выходным делителем напряжения на резисторах 
R1, R2 и термокомпенсирующим диодом VD2; однокаскадный усили-
тель постоянного тока на транзисторе VT7 с динамической нагрузкой, 
выполненной на полевом транзисторе с изолированным затвором VT2; 
схему электронной защиты от перегрузок по току ИМС на транзисто-
ре VT9; схему управления на элементах VT8, VD3, R4. Основные тех-
нические данные интегрального стабилизатора К142ЕН1 приведены 
в прил. 6.
Конструктивно ИМС К142ЕН1 выполняется в двух видах: плоском 
16-выводном металлокерамическом корпусе, когда корпус ИМС мо-
жет быть использован в качестве дополнительного теплоотвода рассе-
иваемой мощности, если закрепить К142ЕН1 на радиатор; пластмас-
совом корпусе (в этом случае нумерация выводов ИМС будет отлична 
от той, что указана на рис. 4.8).
Отметим назначение выводов интегрального стабилизатора напря-
жения К142ЕН1 (схема стабилизатора К142ЕН1 использует не все вы-
воды стандартного 16-выводного корпуса): 2 — фильтр шума (вывод 
коррекции амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) УПТ си-
стемы ОС стабилизатора); 4 — вход напряжения питания микросхе-
мы; 6 — выход источника опорного напряжения; 8 — общий вывод; 
9 — вход управления; 10 — эмиттер транзистора электронной схемы 
защиты от перегрузок стабилизатора по току; 11 — база транзисто-
ра электронной схемы защиты; 12 — вход дифференциальной схемы 
сравнения (вход регулировки значения выходного напряжения стаби-
лизатора); 13 — выход стабилизированного напряжения КСПН; 14 — 
промежуточный выход регулирующего элемента; 16 — вход стабили-
зируемого напряжения.
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КСПН непрерывного действия на основе ИМС К142ЕН1
Собственно микросхема К142ЕН1 без дополнительных внеш-
них элементов не позволяет обеспечить работу стабилизатора. Схе-
ма КСПН на основе ИМС К142ЕН1 с минимальным количеством 
внешних элементов приведена на рис. 4.9.
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Рис. 4.9. Типовая схема включения интегрального стабилизатора К142EH1
Дополнительные элементы схемы имеют следующее назначение: 
резисторы R1, R2 — представляют собой делитель напряжения схе-
мы сравнения; конденсаторы C1, C2 обеспечивают устойчивую рабо-
ту КСПН непрерывного действия; резисторы R3–R5 работают в схеме 
электронной защиты стабилизатора от перегрузки по току потребите-
ля или короткого замыкания в нагрузке, причем резистор R3 называ-
ют датчиком тока.
Схема КСПН непрерывного действия (рис. 4.9) работает следу-
ющим образом. Допустим, возросла величина напряжения на входе 
КСПН (стабилизируемое напряжение), при этом также увеличивает-
ся напряжение на выходе стабилизатора, соответственно, растет ток 
делителя схемы сравнения Iдел (резисторы R1, R2), становится боль-
ше величина напряжения URII и напряжение на базе Uб7 транзисто-
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ра дифференциальной схемы сравнения ИМС. Это приводит к росту 
тока базы IБ7 и тока коллектора IК7, уменьшается напряжение на базе 
UБ3 транзистора регулирующего элемента КСПН, что приводит к уве-
личению падения напряжения между коллектором и эмиттером тран-
зистора VT4 (Uкэ4) ИМС К142ЕН1, уменьшается напряжение на выхо-
де стабилизатора, возвращаясь приблизительно к первоначальному 
значению (Uвых = const). В данном случае напряжение URII на выходе 
резистивного делителя напряжения схемы сравнения сравнивается 
с помощью дифференциальной схемы сравнения ИМС (см. рис. 4.8) 
со значением Uоп внутреннего стабильного источника опорного напря-
жения, выделенный разностный сигнал усиливается однокаскадным 
усилителем постоянного тока (транзистор VT7 с динамической нагруз-
кой VT2), далее подается усиленный сигнал рассогласования на базу 
регулирующего составного транзистора (VT3, VT4), который изменя-
ет величину напряжения Uкэ4 таким образом, чтобы компенсировать 
изменения Uвых стабилизатора, и напряжение на выходе стабилизато-
ра поддерживается приблизительно постоянным с заданной степенью 
точности. Подобным образом можно рассмотреть работу КСПН при 
изменении тока потребителя (Iн), когда за счет действия ООС КСПН 
компенсируется влияние изменяющего тока Iн на значение Uвых вы-
ходного напряжения стабилизатора.
Дискретные внешние элемент КСПН выбираются из условий обе-
спечения электрических режимов функционирования микросхемы 
К142ЕН1 (и микросхемы К142ЕН2). Схема включения позволяет по-
лучить стабилизированное напряжение положительной полярности, 
требуемое значение которого в определенных пределах (пределы из-
менения Uвых для ИМС К142ЕН1, Е142ЕН1 приведены в прил. 6) мож-
но установить с помощью резистора R1 внешнего делителя напряже-
ния. Обычно R1 ≤ 20 кОм. Сопротивление резистора R2 выбирается 
из условия получения тока выходного делителя (резисторы R1, R2) 
Iдел ≥ 1,5 мА и составляет величину R2 = 1,2 кОм.
Величины емкости конденсаторов С1, С2 зависят от значения вы-
ходного напряжения стабилизатора: при Uвых < 5 В, С1 > 0,1 мкФ, 
С2 = (5–10) мкФ; при Uвых > 5 В, С1 ≥ 100 пФ, С2 ≥ 1,0 мкФ.
На рис. 4.9 с помощью резисторов R3–R5 обеспечивается работа схе-
мы электрической защиты КСПН от перегрузки по току и короткого 
замыкания в цепи потребителя. С помощью делителя, выполненно-
го на резисторах R4, R5, задается напряжение на базе транзистора VT9 
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ИМС К142ЕН1 (см. рис. 4.8). Резистор R3 выполняет функцию датчи-
ка тока. Электронная схема защиты КСПН (см. рис. 4.9) от перегрузки 
по току срабатывает при таком увеличении тока на стороне потреби-
теля, когда падение напряжения на резисторе R3 составляет величи-
ну порядка 0,7 В. В этом случае транзистор VT9 микросхемы К142ЕН1 
(см. рис. 4.8) открывается, напряжение на базе регулирующего эле-
мента КСПН (транзисторы VT3, VT4 на рис. 4.8) уменьшается, тран-
зисторы VT3, VT4 закрываются, а напряжение на выходе стабилизато-
ра начинает уменьшаться. При этом внешняя характеристика КСПН 
(см. рис. 4.9) имеет вид, представленный на рис. 4.10.
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1
Iн, мА
Uвых
Uвых. ном
Iн ном Iн пор
Рис. 4.10. Внешняя характеристика КСПН на основе ИМС КI42EH1
Сопротивления резисторов электронной схемы защиты КСПН вы-
бираются в соответствии с соотношениями
 R U
U
3 = бэ9
н пор
, 
 R U U
U
5 =
-вых бэ4
д2
, 
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где Uбэ9 = Uбэ4 @ 0,7 В — напряжения на переходах база-эмиттер тран-
зисторов VT9, VT4 ИМС К142ЕН1; Iн пор — пороговое значение тока 
на стороне потребителя, при котором включается электронная схема 
защиты (при токе Iн ном — номинальный ток нагрузки — электронная 
схема не срабатывает); Iд2 = 0,3 мА — ток делителя напряжения на ре-
зисторах R4, R5, с помощью которого задается напряжение на базе 
транзистора VT9; R4 = 2 кОм.
Если ток нагрузки превышает предельно допустимое значение вы-
ходного тока микросхемы К142ЕН1, необходимо включить дополни-
тельный внешний мощный транзистор (или транзисторы) в качестве до-
полнительного регулирующего элемента. При этом схема (см. рис. 4.9) 
видоизменяется и принимает вид, показанный на рис. 4.11.
+
––
+ VT1
R1
R2
C2
Uвх Uвых
C1
4
16
13
12
2
8
К142ЕН1
Рис. 4.11. Схема реализации КСПН с повышенными токами нагрузки  
на основе ИМС К142ЕН1 с помощью внешнего транзистора n‑p‑n типа
Кроме рассмотренного основного назначения интегральных ста-
билизаторов с регулируемым выходом, стабилизаторы могут быть ис-
пользованы для создания различных узлов систем электропитания 
другого функционального назначения. В частности, на основе инте-
гральных стабилизаторов непрерывного действия с последовательным 
включением регулирующего элемента можно создать схемы парал-
лельных и импульсных стабилизаторов напряжения, стабилизаторов 
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тока, активных сглаживающих фильтров, автогенераторов, порого-
вых устройств и т. д.
Вопросы для самопроверки
1. Перечислите классификационные признаки компенсационных 
стабилизаторов напряжения.
2. Нарисуйте основные структурные схемы компенсационных ста-
билизаторов непрерывного действия и поясните их принцип ра-
боты, назначение отдельных функциональных узлов, достоин-
ства и недостатки.
3. Какие основные параметры стабилизаторов напряжения вы знаете?
4. Нарисуйте схему транзисторного компенсационного стабилиза-
тора постоянного напряжения с последовательным включени-
ем регулирующего элемента и объясните принцип работы и на-
значение элементов.
5. Перечислите основные дестабилизирующие факторы, влияю-
щие на постоянство выходного напряжения компенсационно-
го стабилизатора.
6. Укажите методы построения регулирующих элементов, сравни-
вающих схем и усилителей постоянного тока.
7. Нарисуйте схему транзисторного компенсационного стабили-
затора постоянного напряжения с параллельным включением 
регулирующего элемента и объясните принцип его работы и на-
значение элементов.
8. Расскажите о назначении элементов интегрального стабилиза-
тора постоянного напряжения на основе ИМС К142ЕН1 и пе-
речислите технические параметры схемы.
9. Нарисуйте типовую схему включения интегрального стабили-
затора К142ЕН1 и поясните принцип действия и требования 
к элементам схемы.
10. Укажите пути увеличения коэффициента стабилизации ком-
пенсационных стабилизаторов постоянного напряжения.
11. Нарисуйте схему компенсационного последовательного ста-
билизатора с повышенными токами нагрузки на основе ИМС 
К142ЕН1.
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12. Что называется внешней характеристикой стабилизатора на-
пряжения? Какой она имеет вид?
Практическое задание к главе 4
Цель практической работы — ознакомиться с принципами постро-
ения и свойствами компенсационных стабилизаторов постоянного 
напряжения. Изучить устройство и работу компенсационных стаби-
лизаторов постоянного напряжения непрерывного действия с после-
довательным и параллельным включением регулирующего элемента. 
Получить навыки проектирования и расчета параметров стабилиза-
торов напряжения. Экспериментально исследовать характеристики 
и параметры компенсационного стабилизатора постоянного напря-
жения непрерывного действия с последовательным включением регу-
лирующего элемента на примере стабилизатора, выполненного на ин-
тегральной микросхеме.
Описание экспериментальной установки
Экспериментальная установка (прил. 5) включает универсальный 
стенд, в котором смонтированы схемы выпрямителей, сглаживаю-
щих фильтров, интегрального стабилизатора постоянного напряже-
ния компенсационного типа, панели с приборами. Прибор (мА) из-
меряет общий ток, потребляемый компенсационным интегральным 
стабилизатором и нагрузкой, а вольтметр (V) служит для измерения 
входного стабилизируемого напряжения КСПН. Для измерения на-
пряжения и тока на выходе стабилизатора необходимо подключить 
цифровой вольтметр и миллиамперметр (мА1, V1), как указано на схе-
ме (прил. 5). К установке также подключается осциллограф для оцен-
ки уровня пульсаций напряжения на входе и выходе стабилизатора.
задание
1. Ознакомиться со схемой интегрального компенсационного ста-
билизатора постоянного напряжения непрерывного действия, ее эле-
ментами и приборами. Включить стенд в сеть переменного тока.
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2. Собрать схему для исследования компенсационного интегрально-
го стабилизатора постоянного напряжения в соответствии со схемой 
(прил. 5) замкнуть накоротко резисторы R1, R2. При этом необходимо 
собрать мостовую схему выпрямления, работающую на П-образный 
LC-сглаживающий фильтр.
3. Определить нижнее и верхнее значение выходного напряжения 
интегрального стабилизатора. Для этого с помощью переключателя 
S2 установить величину напряжения на входе стабилизатора, равную 
35 В. Переключателем S5 (установка RНСТ «ГРУБО») и резистором R14 
(установка RНСТ «ТОЧНО») установить значение тока нагрузки ста-
билизатора 10 мА (при Uвых = 10 В) и с помощью резистора R18 найти 
нижнее и верхнее значение Uвых стабилизатора.
4. Снять зависимость Uвых = f (Uвх)|Rн = const при токе нагрузки стаби-
лизатора Iн = 0, 20 мА для трех значений выходного напряжения: 5 В, 
9,5 В, 15 В. Требуемое выходное напряжение установить с помощью 
резистора R18. Величина входного напряжения изменяется с помо-
щью переключателя S2 и перемычек П1 и П2. Полученные результа-
ты свести в табл. 4.1.
Таблица 4.1
зависимость выходного напряжения от входного
Iн = 0
Uвых = 5 В
Uвых = 9,5 В
Uвых = 15 В
Uвх, В
Uвых, В
Iн = 20 мА
Uвых = 5 В
Uвых = 9,5 В
Uвых = 15 В
Uвх, В
Uвых, В
5. Снять внешние характеристики компенсационного интеграль-
ного стабилизатора Uвых = f (Iн)|Uвх = const при Uвх » 25 В для трех значе-
ний выходного напряжения: 5 В, 9,5 В, 15 В. В этом случае необхо-
димо заменить прибор мА1 перемычкой, чтобы устранить влияние 
сопротивления прибора на экспериментальные данные. Ток потре-
бления измерять с помощью прибора мА на входе КСПН. Результа-
ты измерений свести в табл. 4.2, фиксируя также значения входного 
тока стабилизатора.
6. Снять и зафиксировать осциллограммы формы напряжений 
на входе и выходе стабилизатора при Uвых = 9,5 В, Iн = 10 мА и различ-
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ных видах сглаживающих фильтров на выходе мостовой схемы вы-
прямления.
7. Определить коэффициент сглаживания компенсационного ин-
тегрального стабилизатора постоянного напряжения в соответствии 
с выражением (4.3) при различных видах сглаживающих фильтров. 
Измерения провести при Uвых = 9,5 В и Iн = 20 мА.
Таблица 4.2
Внешние характеристики стабилизатора
Uвх = 25 В
Uвых = 5 В
Iн, мА
Uвых, В
Iвх, мА
Uвх = 25 В
Uвых = 9,5 В
Iн, мА
Uвых, В
Iвх, мА
Uвх = 25 В
Uвых = 15 В
Iн, мА
Uвых, В
Iвх, мА
Содержание отчета
Отчет должен содержать:
1) формулировку цели исследования;
2) принципиальную схему установки;
3) таблицы результатов измерений;
4) осциллограммы форм напряжений;
5) графики зависимости Uвых = f (Uвх)|Rн = const;
6) графики внешних характеристик Uвых = f (Iн)|Uвх = const;
7) расчет коэффициента стабилизации по графикам Uвых = f (Uвх) 
и сравнение его с паспортным значением на интегральный ста-
билизатор напряжения;
8) расчет коэффициента сглаживания стабилизатора;
9) расчет внутреннего сопротивления интегрального компенсаци-
онного стабилизатора;
10) анализ полученных результатов.
Форма титульного листа отчета по работе приведена в прил. 1.
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Приложение﻿2
Схема лабораторного макета  
для одно- и двухполупериодного выпрямления
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Приложение﻿3
Схема лабораторного макета для мостового выпрямителя
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Приложение﻿4
Схема лабораторного макета для параметрического стабилизатора
 
«C
ет
ь о
тк
л»
С
ет
ь
~2
20
 ВS
1
F1
«в
кл
»
Тр
S2
R1
R2
L1 C1
C2
+
+
м
А
V
R9
R1
0
R1
1
R1
2
R1
3
А
1
м
А
V1
+
C3
R1
4
S5V6
V5
V7
R1
5
99
Приложение﻿5
Схема лабораторного макета для компенсационного стабилизатора
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Приложение﻿7
Таблица П7
Стабилизаторы фиксированного напряжения
Наименование
I в
ы
х.
 н
ом
, А
U
вы
х.
 н
ом
, В
ΔU
вы
х, 
%
U
вх
 m
ax
, В
ΔU
вы
х 
(о
т U
вх
), 
мВ ΔU
вы
х 
(о
т I
вы
х),
 
мВ I п
от
р, 
мА
T р
аб
,°C
В корпусе ТО-220
KР1158ЕН15В 0,5 15 – 37 – – – –40…+85
КР1158ЕН15Г 0,5 15 – 37 – – – –40…+85
TLE4270S 0,55 5 2 42  – – – –40…+85
LF50CV 1 5 2 16 2 2 0,5 –40…+85
KA78R05S-TU 1 5 1 35 0,50 % 0,10 % 10 –20…+80
L4940V5 1,5 5 4 30 10 25 50 –40…+125
В корпусе ТО-92
КР1170ЕН3А 0,1 3 5 25 – – – –40…+85
КР1170ЕН5 0,1 5 5 25 – – – –40…+85
КР1170ЕН8А 0,1 8 5 25 – – – –40…+85
КР1170ЕН9А 0,1 9 5 25 – – – –40…+85
КР1170ЕН12А 0,1 12 5 25 – – – –40…+85
LM2931Z-5.0 1 5 4 40 4 14 1 –40…+125
В корпусе DPAK
LP2950CDT-3.3 0,1 3,3 1 30 0,40 % 0,30 % 12 –40…+125
LP2950ACDT-5.0 0,1 5 0,5 30 0,40 % 0,30 % 12 –40…+125
IRU1117-33CD 0,8 3,3 1 7 7 17 – 0…+125
IRU1117-18CD 0,8 1,8 1 7 7 17 – 0…+125
IRU1010-25CD 1 2,5 1 7 7 17 – 0…+125
IRU1010-33CD 1 3,3 1 7 7 17 – 0…+125
IRU1206-25CD 1 2,5 1 12 1,00 % 0,70 % 50 0…+125
IRU1206-33CD 1 3,3 1 12 1,00 % 0,70 % 50 0…+125
LF33CDT 1 3,3 2 18 2 2 0,5 –40…+125
LF50CDT 1 5 2 18 2 2 0,5 –40…+125
IRU1015 33CD 1,5 3,3 1 7 0,20 % 0,40 % – 0…+125
IRU1030 33CD 3 3,3 1 7 0,20 % 0,40 % – 0…+125
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В корпусе SO-8
IRU1207-33CS 1 3,3 1 12 1,00 % 0,70 % 50 0…+125
ADP3303AR-3 0,2 3 1,4 12 0,01 мВ/В 0,013 мВ/мА 4 –20…+85
ADP3303AR-5 0,2 5 1,4 12 0,01 мВ/В 0,013 мВ/мА 4 –20…+85
ADP667AR 0,25 5 4 16,5 15 250 20 –40…+85
ADP3367AR 0,3 5 2 16,5 5 10 14 –40…+85
В корпусе DIP-8
ADP667AN 0,25 5 4 16,5 15 мВ 250 мВ 20 –40…+85
В корпусе SOT223
IRU1117-33CY 0,8 3,3 1 7 7 17 – 0…+125
IRU1206-33CY 1 3,3 1 12 0,50 % 0,50 % – 0…+125
Окончание табл. П7
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Таблица П8
Стабилизаторы регулируемого напряжения  
(в различных корпусах)
Наименование
I в
ы
х 
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U
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В
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аб
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C
LP2951ACD 0,1 1,24…29 0,1 < 30 0,5 % 0,3 % –40…+125
ADP3331ART 0,2 1,5…11,75 – 2,6…12 0,06 мВ/В 0,04 мВ/мА –40…+85
IRU1117CY 0,8 1,25…5,5 10,0 4,75…7 0,2 % 0,4 % 0…+125
IRU1010CD 1,0 2,5…3,6 10,0 4,75…7 0,2 %/В 0,4 % 0…+125
IRU1010CY 1,0 2,5…3,6 10,0 4,75…7 0,2 % 0,4 % 0…+125
IRU1015CD 1,5 2,5…3,3 10,0 4,75…7 0,2 %/В 0,4 % 0…+125
IRU1030CD 3,0 2,5…3,3 10,0 4,75…7 0,2 %/В 0,4 % 0…+125
КР142ЕН22Б 3,2 1,2…34 – 35 0,2 % 0,3 % –40…+85
КР142ЕН22 5,5 1,2…34 – 35 0,2 % 0,3 % –40…+85
КР142ЕН22А 8,0 1,2…34 – 35 0,2 % 0,3 % –40…+85
IRU1260CM 6/1 (1,2…5,5)·2 5,0 4,75…7 0,2 % 0,4 % 0…+150
104
Приложение﻿9
Таблица П9
Стабилизаторы LOWDROP фирмы National Semiconductor  
фиксированного напряжения
Наименование
I в
ы
х, 
мА
U
па
д, 
В
U
вх
 м
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с, 
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U
вы
х, 
В
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от
р, 
мА
T р
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, °
C
LM1084 5000 1,3 18; 27; 25 12; 3,30; 5 5 –40…+125
LM1085 3000 1,3 18; 27; 25 12; 3,30; 5 5 –40…+125
LM1086 1500 1,3 30; 27; 25 2,50; 2,85; 3,30; 5; 3,45 2 –40…+125
LM1117 800 1,2 20; 10 3,30; 5; 1,80; 2,50 5 0…+125
LM2930 150 0,32 26 5; 8 4 –40…+85
LM2931 100 0,3 26 5 0,4 –40…+85
LM2936 50 0,2 60 3; 3,30; 5
0,015; 
0,016; 
0,009
–40…+125
LM2936-5,0EP 50 0,2 60 5 0,009 –40…+125
LM2937 500 0,5 26 10; 12; 15; 5; 8 2 –40…+125
LM2937-2,5 400; 500 – 26 2,5 2
–40…+85, 
–40…+125
LM2937-3,3 400; 500 – 26 3,3 2
–40…+85, 
–40…+125
LM2940 1000 0,5 26 15; 5; 8; 9; 10; 12 10 –55…+125
LM2940C 1000 0,5 26 12; 15; 5; 9 10 –55…+125
LM2984 500 0,53 26 5 14 –40…+125
LM2984C – – – 5 – –40…+125
LM330 150 0,32 26 5 18 0…+70
LM3940 1000 0,5 7,5 3,3 10 –40…+125
LM9070 250 0,8 26 5 4 –40…+125
LM9071 250 0,8 26 5 4 –40…+125
LM9072 350 0,8 27 5 15 –40…+125
LM9073 700 0,8 27 5 15 –40…+125
LMS1585A 5000 1,2 13 3,30; 1,50 7 0…+125, –40…+125
LMS1587 3000 1,15 13 1,50; 3,30 7 0…+125, –40…+125
LMS5213 80 0,33 6 2,80; 3; 3,30 0,16 –40…+125
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LMS5214 80 0,3 6 2,50; 2,60; 2,80; 2,90; 3; 3,30 0,07 –40…+125
LMS5258 150 0,9 6 1,2 0,14 –40…+125
LMS8117A 1000 1,2 15 1,80; 3,30 5 0…+125
LP2950 100 0,38 30 3,30; 5 0,075 –40…+125
LP2954 250 0,8 30 5 0,21 –40…+125
LP2954A 250 0,8 30 5 0,21 –40…+125
LP2957 250 0,47 30 5 0,15 –40…+125
LP2957A 250 0,47 30 5 0,15 –40…+125
LP2966 150 0,135 7 1,80; 2,50; 2,80; 3; 3,30; 3,60; 5
0,42; 
0,34 –40…+125
LP2967 150 0,275 16 2,50; 2,80; 3,30; 2,60 0,34 –40…+125
LP2975 – – 24 12; 3,30; 5 0,18 –40…+125
LP2980 50 0,12 16
3,30; 5; 2,50; 2,60; 2,70; 
2,80; 2,90; 3; 3,10; 3,20; 
3,50; 3,60; 3,80; 4; 4,50
0,065 –40…+125
LP2981 100 0,2 16
2,50; 3,20; 3,30; 2,70; 
2,80; 2,90; 3; 3,10; 3,60; 
3,80; 4; 4,70; 5
0,065 –40…+125
LP2982 50 0,12 16
2,80; 3; 2,50; 2,60; 3,30; 
3,60; 3,80; 4; 4,50; 4,70; 
5; 5,30
0,065 –40…+125
LP2983 150 – 16 0,90; 1; 1,20 0,825 –40…+125
LP2985 150 0,28; 0,26 16
2,40; 2,50; 2,80; 2,90; 3; 
3,30; 3,60; 5; 2,60; 3,10; 
3,20; 3,50; 3,80; 4
0,065 –40…+125
LP2985LV 150 0,28 16 2,50; 3; 3,30 0,065 –40…+125
LP2987 200 0,18 16 3; 3,30; 5; 2,80; 3,20; 3,80 0,1 –40…+125
LP2988 200 0,18 16 3,80; 3,30; 5; 2,80; 5,70 0,1 –40…+125
LP2989 500 0,31 16 2,50; 2,80; 3,30; 3,60; 4; 5 0,11 –40…+125
LP2989LV 500 0,31 16 1,8 0,11 –40…+125
LP2992 250 0,45 16 1,50; 1,80; 2,50; 3,30; 5 1,5 –40…+125
LP2994 1500 – 3 – 0,272 0…+125
LP2995 1500 – 5 – 0,25 0…+125
Продолжение табл. П9
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LP2996 1500 – 5,5 – 0,32 0…+125
LP3852 1500 0,24 7 1,80; 2,50; 3,30; 5 4 –40…+125
LP3853 3000 0,39 7 1,80; 2,50; 3,30; 5 4 –40…+125
LP3855 1500 0,24 7 1,80; 2,50; 3,30; 5 4 –40…+125
LP3856 3000 0,39 7 1,80; 2,50; 3,30; 5 4 –40…+125
LP3871 800 0,24 7 1,80; 2,50; 3,30; 5 6 –40…+125
LP3872 1500 0,38 7 1,80; 2,50; 3,30; 5 6 –40…+125
LP3873 3000 0,8 7 1,80; 2,50; 3,30; 5 6 –40…+125
LP3874 800 0,24 7 1,80; 2,50; 3,30; 5 6 –40…+125
LP3875 1500 0,38 7 1,80; 2,50; 3,30; 5 6 –40…+125
LP3876 3000 0,8 7 1,80; 2,50; 3,30; 5 6 –40…+125
LP3881 800 0,075 6 1,8 3 –40…+125
LP3882 1500 0,075 6 1,8 3 –40…+125
LP3883 3000 0,21 5,5 1,20; 1,50; 1,80 0,0001 –40…+125
LP3891 800 0,1 5,5 1,20; 1,50; 1,80 3 –40…+125
LP3892 1500 0,14 5,5 1,20; 1,50; 1,80 3 –40…+125
LP3893 3000 0,27 5,5 1,20; 1,50; 1,80 3 –40…+125
LP3961 800 0,24 7 1,80; 2,50; 3,30; 5 – –40…+125
LP3962 1500 0,38 7 1,80; 2,50; 3,30; 5 4 –40…+125
LP3963 3000 0,8 7 1,80; 2,50; 3,30; 5 5 –40…+125
LP3964 800 0,24 7 1,80; 2,50; 3,30 – –40…+125
LP3965 1500 0,38 7 1,80; 2,50; 3,30 4 –40…+125
LP3966 3000 0,8 7 1,80; 2,50; 3,30; 5 5 –40…+125
LP3981 300 0,132 6 2,50; 2,83; 3,03; 3,30; 2,70; 2,80 0,07 –40…+125
LP3982 300 0,12 6 1,80; 2,50; 2,77; 2,82; 3; 3,30 0,09 –40…+85
LP3983 5 – 6 1,60; 1,80; 2,50 0,001 –40…+125
LP3984 150 0,06 6 1,50; 1,80; 2; 3,10 0,08 –40…+125
LP3985 150 0,06 6
3; 2,50; 2,60; 2,70; 2,80; 
2,90; 3,10; 3,20; 3,30; 
4,70; 5
0,085 –40…+125
LP3986 150 0,06 6 2,50; 2,80; 3; 3,10; 2,85 0,075 –40…+125
LP3987 150 0,06 6, (6,50) 2,85; 2,60; 2,80 0,0140; 0,16 –40…+125
Продолжение табл. П9
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LP3988 150 0,08 6 2,50; 2,60; 2,85; 3 0,085 –40…+125
LP3992 30 – 5,2 1,5 0,029 –40…+125
LP3995 150 0,06 6 1,90; 2,80; 3 0,085 –40…+125
LP3999 150 0,06 6 1,50; 1,80; 2,40; 2,50; 2,80; 3,30 0,085 –40…+125
LP8340 1000
0,68; 
0,55; 
0,54; 
0,42
10 1,80; 2,50; 3,30; 5 0,019 0…+125
LP8345 500
0,34; 
0,27; 
0,21; 
0,335
10 1,80; 3,30; 5; 2,50 0,019 0…+125
LP8358 150 0,9 6 1,2 0,14 –40…+125
LM2990 1500 0,60 –26 –12; –15; –5; –5,20 1 –40…+125
Окончание табл. П9
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Таблица П10
Стабилизаторы LOWDROP регулируемого напряжения
Наимено-
вание
Iвых, 
мА
Uпад, 
В
Uвх макс, 
В
Uвых, 
В
Iпотр, 
мА
Tраб, 
°C
Положительного напряжения
LM1084 5000 1,3 29 1,25…27,5 5 –40…+125
LM1085 3000 1,3 29 1,25…27,5 5 –40…+125
LM1086 1500 1,3 29 1,25…27,5 5 –40…+125
LM1117 800 1,2 15 1,25…13,8 5 0…+125
LM2931 100 0,3 26 3…24 0,4 –40…+85
LM2941 1000 0,5 26 5…20 10 –55…+125
LMS1585A 5000 1,2 13 1,25…11,8 7 –40…+125
LMS1587 3000 1,15 13 1,25…11,85 7 –40…+125
LMS8117A 1000 1,2 15 1,25…13,8 1,7 0…+125
LP2951 100 0,38 30 1,24…29 0,075 –40…+125
LP2952 250 0,47 30 1,23…29 0,13 –40…+125
LP2953 250 0,47 30 1,23…29 0,13 –40…+125
LP2954 250 0,8 30 1,23…29 0,21 –40…+125
LP2954A 250 0,8 30 1,23…29 0,21 –40…+125
LP2956 250 0,8 30 1,23…29 0,35 –40…+125
LP2960 500 0,47 30 1,23…29 0,45 –40…+125
LP2980-ADJ 50 0,12 16 1,23…25 0,32 –40…+125
LP2986 200 0,18 16 1,23…16 0,1 –40…+125
LP3964 800 0,24 7 1,215…5 3 –40…+125
LP3965 1500 0,38 7 1,215…5 4 –40…+125
LP3966 3000 0,8 7 1,215…5 5 –40…+125
LP3982 300 0,12 6 1,25…6 0,095 –40…+85
Отрицательного напряжения
LM2991 1000 0,6 –26 –2…–25 5 –40…+125
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